Tubazione di ritorno in accicio nero senza saldatura
con coibentazione

Tubazione scarico condensa in pvc

LEGENDA

M Bocchetta di ripresa DMO1

_ in alluminjo ad alette fisse
BRI 000 mesn 2 . 500x300 DMO2
GRO1
GEO1 Griglia di espulsione esterna BRO1
— in alluminio con rete antivolatile
GEO1
Griglia di transito nella porta GEO2
in alluminio CT

Valvola di aspirazione a cono
in alluminio

Griglia di ripresa
in alluminio ad alette regolabili

Diffusore multidirezionale
in alluminio

Termostato ambiente con
regolatore di velocita

Fan—coil verticale a vista
FCO3—-V con mobiletto

Fan—coil orizzontale ad incasso
FCO3 senza mobiletto

ST Serranda tagliafuoco

SR Serranda di regolazione
| |
P
| 500x500 | Canale aeraulici coibentati

#150 " )
/\_/ Canale flessibile coibentato

525x525
325%x325
600x125
500x300
400x400
500x300
300x200

Fan—coil orizzontale ad
incasso senza mobiletto

FCO1 Pt= fino a 1500Kw
Pf= fino a 1300Kw

FCO2 Pt= fino a 1.80Kw
Pf= fino a 1.70Kw

FCO3 Pt= fino a 2.20Kw
Pf= fino a 2.00Kw

FCO4 Pt= fino a 2.80Kw
Pf= fino a 2.60Kw

FCO5 Pt= fino a 9.00Kw

Pf= fino a 8 00Kw
Fan—coil verticale a vista
con mobiletto

FCO3—V Pt= fino a 2.20Kw
Pf= fino a 2.00Kw

N.B.:

— | fan—colis orizzontali a soffitto saranno completi di plenum di mandata e di ripresa

— La tubazione di scarico condensa & in pvc da portare all’esternc (pmin=0,2%)

in polisocianato

| percorsi saranno verificati e stabiliti in corso dopera
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Tassello in metallo M12
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T

Barra filettata M8
con dado esagonale

Canale in poliisocianato

«_Rotaia di sospensione zincata 40/60

SISTEME DI STAFFAGGIO
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Condotto flessibile coib.
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Diffusore

e

2 7/ s 7/ s 3 7/ s s 7S 7/ s
S S S L LSS S S

\
\

\ Controsoffitto

PARTICOLARE DIFFUSORE

0 Numero di Larghezza di ogni passaggio d'aria
(mm) deflettor come frazione di "a”
(dallinterno verso I'esterno)
Fino a 300 0 0
Da 300 g 500 | /349 2/3q
Da 500 o 1000 2 1/6a 1/3a 1/2a
Oltre 1000 3 1/12 0 1/6a 1/4a 1/2a
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