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COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M1 (mont.1 piano primo)

PROGETTISTA :
DA QUADRO faglio 1/5
GENERALE BT
CLIENTE :
Palazzo giustizia
DATA :
DESCRIZIONE . e m m m m m
QUADRO ELETTRICO QEPTM1
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM! :
—— Et—————- Ft—————— FR—————— —————- F}————
(?I) V V V V V
| GENERALE Quadro el. Quadro el Quadro el. riserva riserva
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI SOE1P1 SQE2P1 SQE3P1
T TUTENZE ] | POT. INGIALWA K. KA 5K % KA B KA 5 KA 75 KA P %A 3__KA
CORRENTE Di_INPIEGO 72 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 24 A
ALIMENTAZIONE V 400 v 400 v 400 v 400 v 400 v 400 v 400 v 400 v 400 v
| FATTORE DI CONTENP.
— TINTEGRUTTORE] | WARCA TIPO _ 4p 4P 4p 4p 4P 4p 4p 4P 4p
CORR. NOMINALE A 125 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 25 A
|_INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[CORR, DFFER_— A 500 mA_ 500 mA 500 mA_ 500 mA 500 mA 500 mA_ 500 mA 500 mA
PO, DI INTERRUZ, KA @ 0K 0K 0@ 0K 0K 0@ 0K 0w
— TN WA TFU e metalies G etalics e Tl il metalic
DIAMETRO mm J00x80 300x80 J00x80 300x80
[cant T [ TPO, SGLA O—R 4OFG'ZQ—R ;EO_ZQ—R WO—R
NGHEas o 471'('1" 4xf|r5n 471'6“ 4x1'£|n
SEZ. PART.  Nxmi 410 410 4x10 410
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di_DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M1 (mont.1 piano primo)

COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :
foglio 2/5

DA QUADRO
GRUPPO ELETTR.

X

iz

e
A\N
/4

’
CLIENTE ‘
Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM1

REVISIOM :
GENERALE Quadro el. Quadro el. Quadro el. Quadro el.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIAT SQETP1 SQE2P1 SQE3P1 SQE4P1
T [OTENZE ] | POL INGIALLATA Kw 3 KA KA 16 KA 6 KA 50 KVA T_KA T KA T_KA T KA
CORRENTE DI INPIEGD 24 A 2 A 28 A 28 A A 20 A 0 A 20 A 20 A
ALINENTAZIONE V. 00V 400 Vv 400V 400V 400V 40V 40V 40V 40V
| FATTORE DI CONTEMP.
 [INTERRUTTORE] | WARCA, TIFO r m r m P %P %P %P 2P
CORR. NOMINALE A 25 AA 25 A 2 A 39 A 195 A 20 A 20 A 20 __A 20 A
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CLURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
| POT. D INTERRUZ. KA 10 KA 0 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
— [CANALZZAZ. ] | WARCA, TIPO canala_metallico canale_metallico canale_metalico canale_metallico
[ DAMETRO mm 300x80 300x80 300x80 J00x80
— Toaw 7 [Tpo, SBA ﬁm—k ﬁm—k ﬁm—k 4Fg7o—k
SEZ. ARRVO Emmg B - Y B
SEZ_PART. _Nxmmq ) ) >4 P
CADUTA DI TENS. % T% T% 1% T%
SISTEMA DI DISTRB. N-S N-S =S =S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M1 (mont.1 piano primo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM1

REVISIOM :

llluminazione

lluminazione emerg.

foglio 3/5

llluminazione

llluminazione

lluminazione emerg.

DEFINIZIONE CARICO | atrio e corridoi circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2
T TOTERZE ] | POT. INGIALATA Kw T KA T KA ) T KA T KA 3 KA 05 KA 3 KA 05 KA
CORRENTE DI INPIEGO 20 A 20 A 20 A 20 A 18 A 16 A 3 A 16__A 3 A
ALINENTAZIONE  V 240V 240 V 240 V 240 vV 400 V 240 V 240V 240V 240 VvV
[ FATTORE DI CONTEWP-
 TINTEREUTIORE] | WARCA, TIFO 2P 2P 2P 2P 4P 2P 2P 2P 2P
CORR. NOMINALE_A 20 A 20 A 20 4 20 4 25 A 16 A 6 A 16 A 6 A
INTERV, MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
CORR. DIFFER, A 500 mA 500 mA 500 mA _ 500 mA 0 mh 0 mh
POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[ [camaiizzaz. | | WARCA, TIPO candle_mefallico canale_metallico cande_metallico canale_metallico
TDAERC wm 00E0 000 30080 0060
[/ \4 | [TIPO, SIGA 40FG'ZQ—R ;EOIQ_R WO—R ;EOIQ_R
Luuﬁﬂm m m m m
7 %78 %18 %73 %13
SEZ. PART. _ Nxmi 362.5 361.5 362.5 3615
[ CADUTA DI TENS. % 7% 7% 7% 7%
SISTEMA DI DISTRIB. =S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M1 (mont.1 piano primo)

PROGETTISTA :
foglio 4/5
DA QUADRO oglo 4/
GRUPPO CONTINUITA'
: : ) 2z
Palazzo giustizia
i :GIUGNO 1999 Y
%
DESCRIZIONE . m [
QUADRO ELETTRICO QEPTM1
/= N
~EVISION/ = e T Y
® Y%
llluminazione llluminazione emerg. llluminazione llluminazione emerg,| riserva GENERALE Quadro el.
DEFINIZIONE CARICO _ | circuita 3 cireito 3 cireuito 4 circuito 4 CARICHI CONTINUITA' SOE1P1
 [OWERZE ] | POT. INSTALLATA Kw 3 KA 05 KA 3 KA 05 KA 3 KA 76 KA 6 KA 50 KVA T KA KA
CORRENTE DI INPIEGO 16 A 3 A 16 A 3 A 24 A 28 A 28 A 12 A 20 A 20 A
ALIMENTAZIONE  V 240 V 240V 240V 20 V 400 V 400 V 400 V 400 V 0V 240 v
[ FATTORE DI CONTEMP-
T TINTERRUTTORE] [ WARCA, TIPO 2P 2 2 2 4p 4P 4p 4P 2 2p
CORR. NOMINALE A 16 A [ 16 A 6 A 25 A 32 A 32 A 126 A 20 A 20 A
| INTFRV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, __ A_ N mh 30 mA 300 mA _ 500 mA 500 mA _ 500 mA 500 mA
POT. Df INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
| [CANATIZZAZ. | | WARCA, TIPO candle_metallico candle_metallico ‘candle_metalico candle_metallico candle_metallico candle_metallico
DIAMETRO mm 30080 300x80 J00x80 J00:80 J00:80 300x80
[+/\44 [ TIPO, SIGA FG70-R FG70-R FG70-R FG70-R FG70-R FG70-R
LUNGHEZZA m 40m 40 m 40 m 40 m 40 m 4 m
SEZ. ARRNO Nxmmg 3625 361.5 3625 %15 74 24
SEZ._PART. _Nxmmg 3625 315 25 X15 ) 4
CADUTA DI TENS. % 2% 2% 2% 2% 1% 12
SISTEMA DY DISTRIB. =S IN-S N-S N-S N-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M1 (mont.1 piano primo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM1

foglio 5/5

REVISION/ -
-t E1
\V4 \V4
riserva riserva
DEFINIZIONE CARICO |
— TOTERZE T | POT. INSTALLATA K KA KA T KA T KA L 3\ T KA 3 KA 16 KA 16 KA
CORRENTE DI _INPIEGO 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 24 A 28 A 28 A
ALIMENTAZIONE V. 240 V 240 V 240V 240V 240 V 240 V 400 V 400 V 400 V
— TINTERRUTIORE] | WARGA TIPO__ 2 2 2 2p 2 % M) ® ®
CORR. NOMINALE A 0 A 0 A 20 A 20 A 20 A 20 A 25 A 32 A 2 A
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 10 K 10 K 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[ [cANALTZZAZ. | [ WARCA TIFO candle_metalico canale_metallico
| DAMHRO mm 300x80 300x80
CAVI ] | TIPO, SIGLA FG70-R FG70-R
LUNGHEZZA  m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO _Nxmmgq 4 4
SEZ, PART. __Nxmmgq 4 4
CADUTA DI TENS. % 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/ SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE
QUADRO ELETTRICO QEP1M2 (mont.2 piano primo)

PROGETTISTA -
foglio 1/5

DA QUADRO
GENERALE BT

. V22

CLIENTE - ‘
Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE . N

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

rEVISION -
GENERALE Quadro el. Quadro el. Quadro el. riserva riserva riserva riserva
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI SQESP1 SQE6P1 SQE7P1
_ TOmNZE ] | PO INSTALATA Kw 50__KVA %5 KA L) L) 75 KA 3 KA 3 KA KA 3 KA
CORRENTE DI INPEGO 72_A 40 A 0 A 40 A 40 A 24 A 24 A 24 A 24 A
ALIMENTAZIONE V. 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V v v 400 V v
— TINTERRUTTORE] | WARCA TIFO _ P I ) I I I ) I
CORR. NOMINALE A 125 A 50 A 50 A 50 A 50 A 25 A 25 A 25 _A 25 A
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In ClRVA 10 In
| CORR. DIFFER, A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT, DI INTERRUZ, KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 K 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
—_ [CANAIOZRZ. 1 | WARCA TIFO candle_metalico cande_metallico canale_metallico canale_mefallico
[ DUWETRO mm 30080 300:80 300x80 300x80
[cawt ] [P0, SGIA 4Fg7o—R 4Fg7o—R ﬁo—k 4‘ij."7o—R
SEZ. ARRMO lrll)l(mm 4-xﬂr5“ 4-xTan 4711'1" 4x1'|5n
SEZ. PART. _Nxmm 410 410 #x10 410
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DSTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M2 (mont.2 piano primo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

DA QUADRO
GRUPPO ELETTR.

foglio 2/5

2

REVISION/ :
riserva riserva riserva riserva GENERALE Quadro el
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIATI SQESP1
[UTENZE ] . INSTALLATA Kw 13K T3___KA KA [ 50__KVA L3 L3 L3 17K
RRENTE DI INPIEGO 24 A 24 A 28 A 28 A 72_A 20 A 20 A 20 A 20 A
MENTAZIONE V. 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 240 V 240 V 240V 240 V
ATTORE DN CONTEMP.
—__ TINTEREOTTORE] | WARCA TIPO _ 4 4 4p 4P 4 2 2 22 22
CORR. NOMINAE_A 25 A %5 4 I 24 125 A M A M A M A M A
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
500 mA _ S00 mA 500 mA _ 500 mA _ 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[ [cANALIZZAZ. | | WARCA TIPO canale_metallico canale_metallico candle_metallico condle_metallico
DIAMETRO mm
CAVL [ TIPO, SIGLA WO—R %70—!! %70—!! WO—R
Lumim m m m m
SEZ. ARM_thmmn s s s T
SEZ. PART. _ Nxmmq 4 4 4 04
CADUTA Di TENS. % 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M2 (mont.2 piano primo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

foglio 3/5

REVISION/ :
| riserva llluminazione llluminazione lluminazione emerq. | llluminazione lluminazione emerq.|
DEFINIZIONE CARICO atrio e coridoi circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2
— TOTERZE 1 | POT. INSTALLATA Kw 16 KA 6 KA 16 KVA 6 KA 9 KA T KA 05 KA 3T KA 05 KA
CORRENTE DI INPIEGO 28 A 28 A 28 A 28 A 18 A 16 A 3 A 1A 3 A
ALINENTAZIONE V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 20 V 240 V 240 V 240 V
—_ TINTERRUTIORE] | WARCA TPO _ 4P 4P 4P 4P 4P % 2 2 2
CORR. NOMINAE A 32 A 32 A 32 A 32 A 25 A 16 A 6 A 18 A 6 A
| NTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 500 mA 500 mA 500 mA 0 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
— [CANAZZAZ. | | WARCA TR0 canale_metallico canale_metalico canale_metallico canale_metalico
AR mm 300xB0 0060
CAVI ] | TIPO, SIGLA FG70-R FGT0-R FGI0-R FGT0-R
m m m m
o N 2 i g
SEZ._PART. _fxmmi 3625 X15 3625 615
CADUTA D TENS. % 2% 2% 2% 2%
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/ SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE
QUADRO ELETTRICO QEP1M2 (mont.2 piano primo)

PROGETTISTA :
foglio 4/5

DA QUADRO
GRUPPO CONTINUITA'

4

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

e
e
A\
4

REVISIOM! :
lluminazione lluminazione emerg. lluminazione lluminazione emerg| riserva riserva riserva GENERALE
DEFINIZIONE CARICO | circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4 CARICHI CONTINUITA'
 [UTENZE ] | POT. INSIALATA Kw T KA 05 KA T KA 05 KA 6 KA 6 KA 6 KA T__RA T A
CORRENTE DI INPIEGO A 3 A 16_A 3 A 28 A 28 A 28 A 2_A 20_A 20 A
ALIMENTAZIONE_V %40V WV 40V WV 400V 40V 40V 400V 40V %0V
[ FATTORE_DI_CONTEMP-
— TINTERRUTTORE] | WARCA TIPO _ 2 2 2 ) P » ® ® % %
CORR. NOMINALE_ A 16 A B A 16 A R A 32 A 3 A 3 A 125 A 20 __A 20
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. __A_ 0 mA 0 mA 500 mA _ 500 mA _ 500 mA _ 500 mA _
POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
— [cAwATTZZAZ. | [ WARCA TIPO canale_metallico canale_metallico canale_metallico canale_metallico canale_metallico canale_metallico
| DAMERO mm 300x80 300x80 300x80 300x80 300x80
[cavt ] | TIP0, SIGIA FGI0-R FGI0-R FG70-R FG70-R FG70-R FG70-R
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO _Nxrmg 3625 361.5 3625 361.5 24 y)
SEZ. PART, _Nxmmq 3625 3615 3625 3615 i) p
CADUTA DI TENS. % 7% 7% 7% 7% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. N-S IN-S N-S N-S TN-S N-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M2 (mont.2 piano primo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRQ ELETTRICO QEPTM2

REVISIOM :

foglio 5/5

DEFINIZIONE CARICO |
____TOMRA 1 [ FOT_NSAIAA Rw 1R 1R 16K 16 KA 16__KA 15K KA 1§ KA 16K
CORRENTE DI INPIEGO 20 A 20 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A
ALMENTAZIONE V %0V %40V 400 Vv 400V 400V 400V 400V 400V 400 Vv
—_ TINTERRUTTORE] | WARCA TIPO _ 2 26 4P 45 40 4P 4P 4P I
CORR. NOMNALE A 20 A 20 A 32 A 32 A 32 A 32 A 32 A 32 A 2 __A
— | NIFRV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DFFER, A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 10 K 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
CANALIZZAZ. | | WARCA, TIPU canale_mefallico ‘canale_metallico
TOMER  mm 300:80 0060
CAVI [ TIPO, SIGEA FG70-R FGI0-R
LUNGHEZZA  m 40 m 40 m
SEZ. ARRNMO _Nxmm xE p
SEZ._PART. N p3 p3
CADUTA DI TENS. % 1% 1%
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S TN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M3  (mont.3 piano primo)

DA QUADRO
GENERALE BT

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM3

{é

i

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

D] D]
=

foglio 1/5

Yy

REVISIOM :
- F}——————fg——————
® Y% %
| GENERALE Quadro el. Quadro el. Quadro el. Quadro el. riserva riserva riserva
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI SQE9P1 SQE10P1 SQE11P1 SQE12P1
T [UmNZE ] | POT. ISTALAA Kv 50_RA ) % KA %5 RA % KA % KA % KA % KA )
CORRENTE _Di_INPIEGO 12_A 40 A 40 A 4 A 40 A 0 A 40 A 40 A 40 A
ALMENTAZIONE V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V
| FATTORE DI CONTENP.
— TINTERRUTTORE] | WARGA, TIPO _ I I P ) m) P ® ) m
CORR. NOMNALE A 125 A 50 A 50 A A 50 A A A %5 A %5 A
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR. A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT. D INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[ [CANATYZZAT. 1 | WARCA, TIFO canale_metallico candle_meallico candle_mekallico cande_metallico
ThWERD  mm 300x80 30060 30060 30060
—Tmr—T B RIE o e
SEZ. ARRIVO lrlr;(mmg ] 4x1'|r5n 4xf|r5n 4x1'(!|rl
SEZ, PART. _ Nxmmq 4x10 410 410 410
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M3  (mont.3 piano primo)

PROGETTISTA
foglio 2/5
DA QUADRO glio 2/
GRUPPO ELETTR.
’ PN W
K
Palazzo giustizia
DATA : v
DESCRIZIONE . N m m m
QUADRO ELETTRICO QEPTM3
revisoony - 4L 1 41 L . . .
\V \V \V
GENERALE Quadro el. Quadro el. Quadro el. Quadro el.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIATI SQE9PT SQE10P1 SQE11P1 SQE12P1
T TOTWRZE | | POT. ISTALATA K AR ) KA KA KA KA ) T KA ) )
CORRENTE DI INPIEGO 40 A 24 A 28 A 28 A 72_A 20 A 20 A 20 A 20 A
ALIMENTAZIONE V. 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 240 V 240 V 40 vV 40 V
[ FATTORE 1Y CONTEWP
— TINIERBUTIORE] | TIPO 4p 4p 4p 4p 4 %P 2P %P %P
CORR. NOMINALE A 25 A 255 A 3D A 2 A 125 A 20 A 20 A 20 A 20 A
| INTFRV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[ CORR, DIFFER, A _ 500 mh__ 500 mh_ 500 mA__ 500 mA__ 500 mh__ 500 mh__ 500 mh__ 500 mh__
POL. D INTERRUZ KR 0@ 0@ 0@ 0@ ) 0@ 0 K& 0@ 0@
— [CANATIZZRZ. | | WARCA, TIPO candle_metallico candle_metallico canale_meallico canale_mefallico
DIAMETRO mm 300x80 300:80 30080 30080
N - — 47 FGI0-R 08 FCI0-R FCI0-R
SEZ. A0 o B i = =
SEZ_PART. _Nxmmgq x4 24 x4 x4
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M3  (mont.3 piano primo)

FPROGETTISTA :
foglio 3/5
: : v
Palazzo giustizia
DATA - 2 W
DESCRIZIONE .
QUADRO ELETTRICO QEPTM3
REVISIOM :
o =
N N
riserva riserva lluminazione lluminazione lluminazione emerg. |  lluminazione lluminazione emerg|
DEFINIZIONE CARICO | atrio e corridoi circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2
—_[UmNZE 1 | POL INSIALAA Kv 4__KA 4__KA 4K 4__KA 9 KA 3 KA 05 KA 3 KA 05 KA
CORRENTE DI INPIEGO 20 A 20 A 20 A 20 A 18 A 16 A 3 A 16 A 3 A
ALMENTAZIONE V. 240 V 240 N 20 V 240 V 400 V 240 V 240V 240V 240V
[ FATTORE DI CONTERP.
— TINTEEROTTORE] | WARCA TIP0 2p 2P 2% 9p ® % % % 2
CORR. NOMINALE A 20 A 20 __A 20 A 20__A 2% A 16 A 6 A 1A Y
INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 500 mA _ 500 mA _ 500 mA 500 mA _ 0 m N0 m
| POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 K 10 KA 10 KA 10 K 10 KA 10 KA
[ [CANATIZZAZ: | | WARCA TIFO candle_metallico canale_mefallico canale_mekallico canale_metallico
[ DIWETRO mm 300x80 300x80 J00:80 300:80
CAVI T [TIPO, SIGLA FGI0-R FG70-R FGI0-R FG70-R
LUNGHEZZA m m m m m
SEZ. ARRNO  Nxmimq S S > S
SEZ. PART.  Nxmmgq 362.5 361.5 362.5 361.5
CADUTA DI TENS. % 2% 2% 22 22
SISTEMA DV DISTRIE. N-S IN-S N-§ =S N=S




COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M3  (mont.3 piano primo)

PROGETTISTA -
foglio 4/5
DA QUADRO oo 4/
GRUPPO CONTINUITA'
) 2z
K
Palazzo qiustizia
DATA : . N2
DESCRIZIONE . N
QUADRO ELETTRICO QEPTM3
~EVISION/ -} e
lluminazione lluminazione emerg. lluminazione lluminazione emerg, GENERALE Quadro el.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4 CARICHI CONTINUITA! SQE10P1
. — AT N T ) TR L) T L) LY - TR
CORRENTE DI INPIEGD 16__A 3 & 1A 3 & %A 8 A 28 A 72_A 20 A 0 A
ALMENTAZIONE_V pL N %V 240V %0V 0V 00V 00V 00V pL 240V
| FATTORE DI CONTEMP.
—_ TINTERRUTTORE] [ WARCA TIPD _ 2 % 2 26 ) 4P 40 4P 2 %
CORR. NOMNAE_A 164 £ 4 T E A 25 4 H A DA 125 A 0__A 20 __A
INTFRV._MAGNET. A CURVA 10 Tn CURVA 10 Ip CURVA 10 Ip CIRA 10 1n CURVA 10 Tn CURA 10 Tn CURVA 10 Ip CURA 10 1o CURVA 10 Tn CURVA 10 1p
| CORR, DIFFER. _ A 0 mA O m 500 mA _ 500 mA _ 500 mA 500 mA _ 500 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10K 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
TN WA TPO e metalico canale metalico canale metalico candk_metalico e metalico e melico
DIAMETRO mm 30080 30080 30080 300:80 300x80 30080
P v — O ) EI0=R 0K 0K FIOR FR-R FT0-R
& A %8 %7 ¥ - Y
SEZ_PART. _Nxmm 3625 3615 3625 315 d 4
CADUTA DI 1BV, % 7% 7% 7% 7% % %
SISTEMA DI DISIRI. IS S NS NS TN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP1M3  (mont.3 piano primo)

PROGETTISTA -
foglio 5/5
&d
CLIENTE
Palazzo giustizia
DATA :
DESCRIZIONE . m m
QUADRO ELETTRICO QEPTM3
revison .\ S S N L
® 7 7
Quadro el. riserva
DEFINIZIONE CARICO | SQE11P1

— [OmNE ] | POT. IGIALAA Kn 1WA 1WA T KA T RA WA 6 KA § WA
CORRENTE. DI INPIEGD 20 A 0 A 24 A 20__A 26 A 8 A B A
ALINENTAZIONE_V 240V 240V 400V 400V 400V 400V 400V

TR | WA, TP » » y » m m )
CORR. NOMINALE_A 204 A 95 12 %5 1 95 1 1 3 4
| INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
POT. i INTERRUZ. KA 10 KA 0 KA 10 KA 10 KA 10 KA 0 KA 10 KA

[ [CANALIZZAZ. | | WARCA TIPO canale_metalico canale_mefalico
[ DINETRO mm J00x80 J00x80

Tcavt PO, SKIA FGIO-R FGI0-R

SEZ. ARRVO I"l:(mmg ;1(04-"‘ 4m
SEZ_PART. Boam 73 3
[ CADUTA DI TENS. % % %
SISTEMA DI DISTRE. =S =S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

COD.UNIGEN-/
QUADRO ELETTRICO QEP2M1 (mont.1 piano secondo)

PROGETTISTA :
foglio 1/5

DA QUADRO
GENERALE BT

’ , %@

CLIENTE

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM1

REVISIOM! :
GENERALE Quadro el. Quadro el. Quadro el. Quadro el. riserva riserva riserva riserva
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI SQE1P2 SQE2P2 SQE3P2 SQE4P2
—__TOmE 7 | POT INSTALATA Kw 50__KVA 2% KA 5 KA 75 KA %5 KA 5 KA 5 KA 5 KA 3 KA
CORRENTE DI INPIEGD 2_A 0 A 0 A 40 A 4 A 40 A 0 _ A 40 A 24 A
ALMENTAZONE_V 40V 40V 40V 40V 40V 400V 400V 400V 400V
—__ DNTERRUTTORE] | WARCA TIPO I I I I I IT) T T )
] CORR NOMNAE A 125 A 50 A 50 A 50 A DA 50 A 50 A 50 A 25 A
| INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT, [ INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[CANALTZZAZ. | | WARCA, TIF0 canale_metallico canale_metdllico canale_metolico canale_metalico
DIAMETRO mm 300x80
NG T [ TPO, SKIA TGI0-R TGI0-R TGI0-R TGI0-R
m 40m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO_Nxmi 410 410 2xT0 2xT0
A 410 410 410 410
1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

PROGETTISTA :

QUADRO ELETTRICO QEP2M1 (mont.1 piano secondo)

DA QUADRO
GRUPPQ ELETTR.

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

4

7

foglio 2/5

iz

DESCRIZIONE . e m m
QUADRO ELETTRICO QEPTM1
~evistony: 4L 4 4 1 L L
V V
GENERALE Quadro el Quadro el
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIATI SQE1P2 SQE2P2
T TOmREE 1 | POT. INSTALATA Kn KA WA WA
CORRENTE DI INPIEGO 72 A 20 A 20 A
ALIMENTAZIONE  V 400 V 0V 0V
FRITORE DT CORTERP
— TINTEREUTTORE] | WARCA TIPO _ T 2%p 2P
CORR. NOMINALE A 125 A 20 A 20 A
INTERV_ MAGNET & IR0 o QR 10 o QR 10 o
500 mh 500 mh
POL. DI INTERRIZ. KA 0 0 0 &
1+ O L L g meldlics condle metdlic |
— i 30080 30080
R v/ s— ) FG70-R FG70-R
LUNGHEZZA m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO 4 4
SEZ. PART. _Nxmm pri} pri}
CADUTA Di TENS. % 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP2M1 (mont.1 piano secondo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

foglio 3/5

DESCRIZIONE .
QUADRO ELETTRICO QEPTM1
REVISIOV/ -
riserva riserva riserva riserva llluminazione llluminazione llluminazione emerg. |  llluminazione llluminazione emerg.|
DEFINIZIONE CARICO | atrio e corridoi circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2
—___ TOUTERZE 1 [ POT NSIAAA Kw 7[R L S\ 7 KA 7 KA 9 KA 3 KA 05 KA 3 KA 05 KA
CORRENTE DI INPIEGO 20 A 20 A 20 A 20 A 18 A 16 A 3 A 16 A 3 A
ALINENTAZIONE V. 240 V 240 V 240V 2490V 400 V 240V 2490V 240V 240V
["FATTORE DI CONTEMP-
— TINTERROTTORR] | WARCA TP0 2 2 28 2 4p 28 2 % %2
CORR. NOMNALE A 20 A 20 A 20 A 20 A 25 A 16 A B___A 16 A f_A
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DFFER, _ A_ 500 mA__ 500 mA__ 500 mA_ 500 mA 0 m 0 mA__
POT, DI INTERRUZ, KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[ [cANAuZzZaz. | | WARCA TIPO candle_metallico candle_metallico canale_metallico canale_metallico
| DAvERO mm 300x80 300x80 300x80 300x80
D -, w— ) FGI0-R FGI0-R FGIO-R FG70-R
LUNGHEZZA m m m m m
SEZ. ARRMO Nxmmg S D S k]
SEZ _PART. _ Nxmi 362.5 361.5 362.5 361.5
CADUTA DI TENS. % 2% 2% 2% 2%
SISTEMA Di DISTRIB. TN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP2M1 (mont.1 piano secondo)

PROGETTISTA :
foglio 4/5
DA QUADRO o 4/
GRUPPO CONTINUITA'
: : )
Palazzo giustizia
TA : 7
GIUGNO 1999
R
DESCRIZIONE . N
QUADRO ELETTRICO QEPTM1
rEVISION/ 2 e
| lluminazione lluminazione emerg. lluminazione lluminazione emerg.| GENERALE
DEFINIZIONE CARICO circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4 CARICHI CONTINUTA'
N . — A ST TR 05T 3 WA 05__RA KA KA KA 50_KA T_RA T_RA
CORRENTE DI INPIEGO 16__A 3 A 16 A 3 A 24 A 28 A 28 A 12_A 20 A 20 A
240 V 40 V 0 vV 240 V 400 V 400 V 400 V 400 V 240V 240V
| FATTORE TN CONTEMP.
 [NTERROTTORE] | WARCA, TIPO 2P » 2P 2P 4p 4P 4p 4p 2P 2p
CORR. NOMINAE A 16 A [ 164 6 A %5 A 3 A 3 A 195 A 20__A 20 __A
| INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA 30 mA 200 mA__ 200 mA 200 mA 200 mA__ 200 mA _
| POT. DY INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
— [CANATIZZAZ. ] | WARCA, TIPO canale_metallico canale_metallico canale_metalico canale_metallico candle_mekallico candle_metallico
[ DIAMETRO mm 300:80 300x80 300:80
IR 7/ S— O I ) FGIO-R FGI0-R FG70-R FGI0R FGI0-R FGIO-R
i i g b i % %
. xmi E
SEZ. PART. __Nxmmgq 3625 361.5 3625 3615 x4 x4
CADUTA DI TENS. % 7% 7% 7% 7% % %
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S TN-S TN-S TN-S TN=S TN=S




COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

PROGETTISTA :

QUADRO ELETTRICO QEP2M1 (mont.1 piano secondo)

CLIENTE :

Palazzo qiustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM1

REVISION/ -

foglio 5/5

DEFINIZIONE CARICO |

TomRE T |

[ POT._INSTALLATA Kw
CORRENTE DI INPIEGO
ALIMENTAZIONE  V

[ FATTORE DI CONTEMP-

TINTERROTTORET | WARCA, TIPO_

LUNGHEZZA__m
SEZ. ARRMO Noam

[ CADUTA DI TERS. %
SISTEMA DI DISTRE.

StZ ARNO _Nxanmq
SEZ _PART. _ Nxmm




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEPM2 (mont.2 piano secondo)

DA QUADRO
GENERALE BT

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

REVISIOM .

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

foglio 1/5

g

| GENERALE
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI
T TOTERZE 1 | POT. INSIALLATA Kw 50 RVK
CORRENTE DI INPIEGO 12 _A
ALIMENTAZIONE_ V' 400 V
— TiNTERRUTTORE] | WRCA TPO ® 4p 4p ] ]
CORR. NOMNALE A 125 A 50 A 50 A Y S0 A
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. __A_ 500 mA 500 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 0 K
—_ [CAADZZRT. 1 | WARCA TIPO canale_metallico candle_metallico candle_metallico candle_mefallico
DIANETRO mm 30080 300x80 300x80 300x80
CAV1 ] | TIPO, SIGLA FG70-R FG70-R FG70-R FG70-R
LUNGHEZZA  m 40 40 40 40
SEZ. ARRNO Nxmmq 4x 4 4 4
SEZ._PART. _Nxmmq 410 410 410 410
CADUTA DI TENS. % 12 1% 1% 1%
SISTEMA DY DISTRIB. IN-S IN-§ IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

PROGETTISTA .

QUADRO ELETTRICO QEPM2 (mont.2 piano secondo)

DA QUADRO
GRUPPO ELETTR.

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

4

A\,
4

Vi
A\Y

foglio 2/5

22

revSIOMM = 4
| GENERALE
DEFINIZIONE CARICO CARICHI PRMVILEGIATI
I . — AT TR TR TR
CORRENTE _Di_INPIEGO 12_A 20 A 20 A 20 _A
ALMENTAZIONE V. r 400V 240V 240 V 240 V
[ FATTORE DI CONTEWP-
—_ [INTERROTTORE] | WARCA TIFO 4p 2 2 2
CORR. NOMINAIE A 125 A 20 A 20 A 20 A
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, IFFER, _ A 500 mA _ 500 mA _ 500 mA _
| POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
—_ [cananzzaz. | | WARCA, TIPO canale_metallico candle_metallico candle_mekallico
DIANETRO mm 300x80 300x80 300x80
ﬁ TIPO, SIGLA 4Fgm—R 4Fg7()—R 4Fg70—R
oo On £ Sn
SEZ_PART. _Nxm ) p2) pT)
CADUTA Di TENS. 2 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEPM2 (mont.2 piano secondo)

CLIENTE

Palazzo gi

ustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

foglio 3/5

REVISIOM! :
riserva riserva lluminazione lluminazione lluminazione emerg. |  lluminazione lluminazione emerg.|
DEFINIZIONE CARICO | atrio e corridoi circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2
—__ TOTERZE 1 | POT INSIALATA Kw 6__KA 6K 6K 6__KA 9 KA T KA 05 KA T KA 05 KA
CORRENTE DI INPIEGO 28 A 28 A 28 A 28 A 18 A 16 A 3 A 16 A 3 A
ALIMENTAZIONE  V 400 V 400 V 400 V 400 V v 240 V 240 V 0V 240 V
 TINTERRUTTORE] | TPO 4p 4p 4p 4P 4p 2 2 2 2
CORR. NOMINAE A 32 A 32 A 32 A 32 A 25 A 16 A 6 A 16 A 6 ___A
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
500 mA 500 mA 500 mA _ H0mh 0 mh
POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 0 KA 10 KA 0 KA
| [CANATZZAZ. | | WARGA, TIFU canale_metallico canale_metallico candle_metalkico candle_metallico
— |OWMERC mm 30080 30080 300:80 300:80
CAVL ] | TIPO, SIGLA FG70-R FG70-R FG70-R FG70-R
LUNGHEZZA m 40m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVONommq 3625 3615 3625 315
SEZ. PART. _ Nxmmq 362.5 361.5 362.5 361.5
CADUTA DI TENS. % 2% 2% 2% 2%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEPM2 (mont.2 piano secondo)

PROGETTISTA -
foglio 4/5
DA QUADRO gl 4/
GRUPPO CONTINUITA’
: : 7
Palazzo giustizia
DATA : 7
[ ok
DESCRIZIONE . N
QUADRO ELETTRICO QEPTM2
~evisoovy -
| lluminazione lluminazione emerg. lluminazione lluminazione emerg, GENERALE
DEFINIZIONE CARICO direuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4 CARICHI CONTINUITA'
T [OTERZE ] | POT. IGTALATA Kw T KR 05 KA I KA 05 KA ©__KA ©__KA 6__RA 50K T_RA T_RA
CORRENTE DI INPIEGO 16 A 3 A 16 A 3 A 28 A 28 A 28 A 72_A 20 A 20 A
ALIMENTAZIONE _V 240 V 240 V 240 V 240 V 400 V 400 V 400 V 400 V 240 V 240 V
[ FATTORE DI CONTEMP-
 TINTERRUTTORE] | WARCA, TIFO 2P 2P 2P 2P 4P 4P 4P 4P 2P 2P
CORR. NOMNALE A 16__A 6 A 16__A f___A 0 A 0 A 0 A 195 A 20 A 20 A
INTERY. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA 30 mA 500 mA__ 500 mA__ 500 mA__ 500 mA__ 500 mA__
PO, Y INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[CANATIZZaZ. | | WARCA, TIFO canale_metallico canale_metallico canale_metallico canale_metallico canale_metallico canale_metallico
DIAMETRO mm 300x80 300x80
CAVT [ TIPO, SIGA FG70-R FG70-R FG70-R FG70-R WO—R WO—R
SEZ_ARNO ong i i8] i $r " "
SEZ._PART. _ Nxm 362.5 361.5 362.5 361.5 x4 x4
CADUTA DI TENS. % 2% 22 2% 23 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S N-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEPM2 (mont.2 piano secondo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

foglio 5/5

REVISIOM! -
Quadro el. Quadro el. riserva riserva riserva riserva riserva riserva riserva
DEFINIZIONE CARICO | SQE7P2 SQEBP2
— TOTERZE ] [ POT. INSTALATA Kw KA 7__KA 16 KA 6 KA 16 KA 16 KA 6 KA 6 KA 16 KA
CORRENTE DI INPIEGD 20 A 20 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A
ALINENTAZIONE V. 40V 40V 400V 00 Vv 400V 400V 00 Vv 00V 400V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TNTERGOTTORE] | WARCA TIPO _ % % m ® m m m ® )
CORR. NOMINALE A M A M A 2 A 2 A 32 A 2 __A 2__A 3 A 32 A
INTERV, MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 KA 10 K 10 K
[ [CANADIZZRZ. | | WARCA TIPO canale_metallico canale_meallico
[ mm 30080 J00x80
[t ] [ TIPO, SIGA FGI0-R FG70-R
g fio
SEZ. PART. _Nxmmq s P
CADUTA DI TENS. % 1% %
SISTEMA DI DISTRIB. N-S IN-S




COD.UNIGEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M1 (mont.1 piano terzo)

PROGETTISTA -
DA QUADRO foglio 1/5
GENERALE BT
K
Palazzo giustizia
DATA :
DESCRIZIONE . N m m m m
QUADRO ELETTRICO QEPTM1
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
rEvslony: o E—————— P ————— P ———
@ V \V \V V
GENERALE Quadro el Quadro el Quadro el. Quadro el riserva riserva riserva riserva
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI SQE1P3 SQE2P3 SQE3P3 SQE4P4
— TOTENZE | | PO INSTALLATA Kw 50 KA %5 KA % KA %5 KA %5 KA %5 KA %5 KA %5 KA B KA
CORRENTE DI INPIEGO 2 A 0 A 40 A 40 A 40 A 0 A 0 __A 0 A 24 A
ALMENTAZIONE  V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TINTERRUTIORE] | WARCA TFO _ P P P P 4 ® ® @ I
CORR. NOMINALE_A 195 4 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 25 A
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA _ 500 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 10 K 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[ [CANATZZRT. | | WARCA, TPO canale_metallico canale_metalico canale_mekallico canale_metallico
[ DIANETRO mm 300x80 300x80 300x80
(et O ) FCI0R FEI0-R FGI0R FSI0-R
LUNGHEZZA 4 40 40 40
SEZ. ARRNVO Do 4x 4x dx [
SEZ_PART. _Nxmm 10 4x10 410 410
CADUTA DI TERS. % 1% 1% 1% 1%
SISTEMA D DISTRIB. IN-S IN-S N-S TN-S IN-S IN-S IN=S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M1 (mont.1 piano terzo)

CLIENTE :

Palazzo qiustizia

DA QUADRO
GRUPPQ ELETTR.

{é

A\W
4

V/A
A\Y

foglio 2/5

7y

DATA :GlUGNO 1999
DESCRIZIONE . [ m
QUADRO ELETTRICO QEPTM1
revsoony - v P ——————
\V4
GENERALE Quadro el.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIAT! SQE1P3
T [OTENZE ] | POT. NGTALAA Kn KA 3 WA KA 6 KA 5K T__RA T__RA T RR T_RA
CORRENTE DI _INPIEGO 24 A 4 A 28 A 28 A 72_A 20 A 20 A 20 A 20 A
ALIMENTAZIONE V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 240 vV 20 vV 240 vV 240 V
| FATTORE DI CONTEMP.
—_ TinTERwGTTORE] | WARCA, TIPO T T T P T 2 2P 2 2
CORR. NOMINALE_A 25 A %5 4 4 02 1%5 & 20 A 20 A 0 A 0 __A
| INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT, [} INTERRUZ, KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[ [caanzZzaz. | | WARGA, TIP0 canale_metaffico cande_metalico canale_metallico canale_metallico
[ DAMETRO mm 300x80 300x60 300x80
TATE ;EOIQ_R 4Fgﬂ)—R ;EOIQ—R 4OFGZQ—R
: UNGHEZA o o T ya
SEZ. PART. __ Nxmm x4 24 x4 24
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M1 (mont.1 piano terzo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM1

foglio 3/5

REVISION/ :
riserva riserva riserva riserva llluminazione lluminazione lluminazione emerg. |  llluminazione lluminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | atrio e corridoi circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2
T TOMWRZE T | PO INSIALAA Kw TR T KA TR T KA 9 RV ) 05 KA T KA 05 KA
CORRENTE D _INPIEGO 20 A 20 A 20 A 20 A 18 A 16__A 3 A 16 A 3_A
ALIMENTAZIONE  V 240 vV 240 V 240 vV 240V 400 V 240 V 240V 240 V 40 v
| FATTORE DI CONTEMP.
— TINTEREUTIORE| | WARGA, TPD 2 2p 2 2p ) 2 2 2 2
CORR, NOMINALE A 20 A 20 __A 20 A 20 A 25 A 16 A 6 A 16 A 6 A
INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 30 mA 0m
POT. DI INTERRUZ, KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[CANATIZZAZ. [ WARCA, TPO candle_metallico canale_metallico candle_metallico candle_metallico
DIANETRO mm 30080 300x80 300x80 300x80
[caw T [ TIPO, SIGIA “FE70—R 4Fgm—R WO—R 4OF(;?O—R
g O oA %13 73 13
SEZ. PART. _ Nxmm¢ 362.5 361.5 362.5 3615
CADUTA DI TENS. % 2% 2% 2% 2%
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S IN-S NS IN-S IN-S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M1 (mont.1 piano terzo)

COD.UN/IGEN-/

PROGETTISTA -
DA QUAORO foglio 4/5
GRUPPO  CONTINUITA'

CLIENTE

Palazzo qiustizia

V/A
A\Y

A:
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE . ] ~
QUADRO ELETTRICO QEPTM1 E
rEVISION - @ ___________________________
| lluminazione lluminazione emerg. lluminazione lluminazione emerg. GENERALE
DEFINIZIONE CARICO ciruito 3 circuito 3 circutto 4 dircuito 4 CARICHI CONTINUITA!
R - — 1) N TR ) TR ) T 6 R ) ) T T
CORRENTE D _INPIEGO 16__A 3 A 16__A 3 A 24 A 2B A 28 A 72_A 20 A 20 A
ALINENTAZIONE  V 20 vV 20 VvV 240V 20 V 400 V 400 V 400 V 400 V 20 V 240 N
| FATTORE DI CONTENP.
— TINIERRUTTORE] | WARCA TIP0 26 2 26 2 I P 4p % 2
CORR. NOMINALE A 16 A 6 A 16 A 6 A 25 A 32 A 32 A 125 A 20 A 20 A
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In ClRVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
CORR, DIFFER, A _ 0m Nm 500 mA _ 500 mA 500 mA _ 500 mA 500 mA _
POT, DI INTERRUZ, KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 K 10 KA 10 KA 10 K 10 KA
— [CANAIZZAZ. | | WARCA, TIPO cande_melalico canale_metallico canale_mefalico canale_metallico conale_meallico canale_metallico
[ DRHETRO mm 300xB0 30080 30080 300x60 300x80 J00x60
[/ \4 [TIPO, SIGLA FGI0-R FG70-R FGI0-R FB70-R FG70-R FG70-R
LUNGHEZZA m 40m 40 m 40m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO_Nxmmgq 3625 1.5 3625 3615 i) i)
SEZ. PART. _ Nxmmq 362.5 3615 362.5 361.5 4 x4
CADUTA DI TENS. 2 2% 2% 2% 2% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M1 (mont.1 piano terzo)

COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA :
foglio 5/5

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRQ ELETTRICO QEPTM1

REVISION/ :
| Quadro el. Quadro el. riserva riserva riserva riserva riserva riserva riserva
DEFINIZIONE CARICO SQE3P3 SQE4P3
T TUTERZE 1 [ PO INSIALAIA Kw TR T KA T KA T KA L\ TR 77 KA 6 KA 6 KA
CORRENTE DI INPIEGO 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 24 A 28 A 28 A
ALMENTAZIONE V 240V %0V 40V 40V 40V 240V 400V 400V 00V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TINTERROTTORRE] | WARCA TIP0 % 2 2 2 2 26 ) P )
CORR. NOMINALE A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 __A 2 A 25 A 32 __A 32 __A
| INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT, DI INTERRUZ, KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
[ [CANATIZZAZ. 1 | WARCA TIPO canale_metalico canale_metallico
| DAMERO mm 300:80 300:80
AT [P0, SBA FGIO-R FGI0-R
LUNGHEZZA m 40 m E m
SEZ. ARRMO _ Nxmm¢ x4 &
SEZ._PART. _Nxmmg 2
CADUTA DI TENS. % 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S -5




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M2  (mont.2 piano terzo)

DA QUADRO
GENERALE BT

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl
=

foglio 1/5

Yy

REVISION/ :
_____________________ Ff——————
® v
GENERALE Quadro el
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI SQE7P3
T [OTERZE 1 | POT. INSIAUAA Kw 5_RA %5 KA 5 KA %5 KA 5 WA T__RA
CORRENTE DI_INPIEGO 72_A 40 A 40 A 40 A 40 A 24 A
ALIMENTAZIONE V. 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
| FATTORE TN CONTEMP-
— TENIRRGUTTORE] | NARGA TR0 4 ® P I I I
CORR. NOMINALE A 125 A 50 A 50 A 50 A 50 A 25__A
| INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER. A 500 mA 500 mA 500 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 K
[ [CANAITZZAZ. | | WARCA TIFO candle_metallico cande_metallico canale_metalico canale_metalico
 TTWER0  wm 0080 000 000 30060
R - w— L) %m-n TGI0-R 4Fg7o—k 4Fg7o—|1
SEZ. ARRMO ITmm 4x1'g| X Higl 4xigl
SEZ._PART. __Nxmma 10 KxI0 10 10
CADUTA DI TENS. %X 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S IN-S N-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M2 (mont.2 piano terzo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

DA QUADRO
GRUPPO ELETTR.

4

A\N

foglio 2/5

2

REVISIOM :
| GENERALE Quadro el Quadro el. Quadro el. Quadro el.
DEFINIZIONE CARICO CARICHI PRMLEGIAT SQESP3 SQE6P3 SQE7P3 SQESP3
T TOmRZE 1 | POT. INSTALATA Rw T WA T MR 6 KA 6 KA 50 KVA KA KA KA KA
CORRENTE. DI INPEGO 24 A 24 A 8 A B A 72_A 20 _A 20 A 20 A 20 _A
ALMENTAZIONE_V 400V 400V 400V 400V 400V 40V 40V 40V %0V
— TINTERRUTTORE] | TPO I I ) I I 2 2B 2B 2
CORR. NOMINALE A 25 A 25 A 32 A 32 A 125 A 20 A 20 A 20 A 20 A
INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 1n CURVA 10 1n CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT. D INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 0 KA 10 KA 10 KA 0 KA 10 KA 10 KA 10 KA
— [CANATTZZAZ. | | WARCA, TIPO canale_metallico canale_metallico canale_metallico canale_metallico
[ DIAMETRO mm 300x80
IR~ S— ) ;Ii(]?o—R 4rg7o—k %zo—k “F(?70—R
oA TR - L o Y
SEZ_PART. Mo > nE >k x4
["CADUTA DY TENS. & % TX T 1%
SISTEMA DI DISTRIB. =S IN-S S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M2 (mont.2 piano terzo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

foglio 3/5

REVISION :
riserva llluminazione llluminazione llluminazione emerg. |  llluminazione llluminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | trio e coridoi circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2
.y — K 6 KA 6K 6__KA 6__KA 9 KA 3 KA 05 KA 3 KA 05 KA
CORRENTE DI _NPIEGO 28 A 28 A 28 A 28 A 18 A 16__A 3 A 16__A 3 _A
ALUMENTAZIONEV 400V 400V 400V 400V 400V 240V 240V %0V 40V
— TINTEEROTTORE] | WARCA TIP0 ) I 4 P ) 28 %2 2 28
CORR. NOMINALE A 32 A 2 A 32 A 32 A 28 A 16 __A B___A 16 A §__A
| INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 500 mA 500 mA _ 500 mA 500 mA _ 0 m 0 mA
POT. DI INTERRUZ KA 0 KA 10 KA 10 KA 10 KA 0 KA 10 KA 10 KA 10 KA 0 KA
[ [CANATIZZRZ. | | WARCA TIPU cande_metallico ‘canale_metallico canale_metallico canale_mekallico
| DAMERO mm 300:80 300x80 300x80 300x80
LUNGHLZZA fS70-R FG/O-R FS0-R FG0R
N ok 3 on 3
SEZ. PART. _ Nxmm 3625 361.5 3625 361.5
CADUTA Di TENS. % 2% 2% 2% 22
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S TN=§ N-S N-S N-S




COD.UN/GEN-/

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M2 (mont.2 piano terzo)

PROGETTISTA :
foglio 4/5
DA QUADRO oo 4/
GRUPPO CONTINUTA'
z 2 N m
K
Palazzo giustizia
DATA : v
T ok
DESCRIZIONE . [
QUADRO ELETTRICO QEPTM2
revisfOOM/ -~~~ e
llluminazione lluminazione emerg. llluminazione llluminazione emerg GENERALE Quadro el.
DEFINIZIONE CARICO | dircuito 3 circuito 3 cirouito 4 dirauito 4 CARICHI CONTINUITA' SQESP3
—_ [UTENZE | | POL INSTALWA K 3 KA 05K 3 KA 05__KA 6 KA KA KA 50__KA T_RA T_RA
CORRENTE DI INPIEGO 16__A 3 A 16__A 3 A 28 A 28 A 28 A 72_A 20 A 20 A
ALIMENTAZIONE V. 240 V 240 vV 240V 20 V 400 V 400 V 400 V 400 V 240V 240 V
— TINTRERUTTORE] | WARCA TIPO__ 2p 2p 2p 2 4 4 4P rr) 2p %»
CORR. NOMINALE A 16 A 8 16 A B A 2 04 4 195 & %0 A %0 A
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 0 mh 0 m 500 mA _ 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT. DI INTERRVZ. KA 10 KA 0K 10 KA 0K 10__KA 10 KA 10 Ko KA 10 KA 10 Ko
— [CANADZZAZ. | | WARCA TIPO canale_metallico canale_metallico cande_metallico conale_metallico condle_metallico canale_metallico
[ DIAWETRO mm 30080 300x80 J00x80 300x60 J00:80 30080
CAVI ] | TIPO, SIGLA FGI0-R FG70-R FGI0-R FG70-R 4Fg70—R fO—R
SEZ_ VO Voo i) 3 k) L] e e
SEZ._PART. _Nxm 3625 15 %25 015 ) 4
CADUTA DI TENS. % 2% 2% 2% 2% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S TN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEP3M2 (mont.2 piano terzo)

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEPTM2

REVISIOM :

foglio 5/5

DEFINIZIONE CARICO |
— [UTENZE | | POT. INSTALNA Kw T KA T__RA 6 KA KA 6 KA KA 6 KA 6 KA KA
CORRENTE DI INPIEGO 20 A 20 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A
ALMENTAZIONE_ V %0V %0V 40V 400V 400V 400V 400V 400V 400V
—_ TINTERRUTIORE] | TR0 % 2 I 45 4P 4P 45 4P 4P
CORR. NOWINALE_A 20 A M A 2 A 2 A 32 A 32 __A 32 A 32 A 32 A
— TINTRV.MAGNFTA CURVA 10 In CIIRVA 10 In CIRVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CLRVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 10 KA 10 KA 0 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA 10 KA
CANALIZZAZ. | | MARCA, TIPU canale_metalico canale_metallico
T TowEm mm 300:80 300:80
|7\ [ TIPO, SIGLA FGZO-R FGI0-R
LUNGHEZZA m 40 m m
SEZ. ARRNO_Nxmmi ) d
SEZ. PART. _lo ) i)
CADUTA DI TENS. % 1% TX
SISTEMA DI DISTRIB. N-S N-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE1PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

D

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

foglio 1/4

vy

REVISIOM .
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuto 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
S . — LN TR TR T TR TR TR TR TR T %
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V . 400 v 240 v 240 v 240 [ 240 v 240 v 240 v 240 v 240 v
| FATTORE DV CONTEMP.
o] WL TR ® » % 2 » % 2 ® %
CORR. NOMINALE A 2 A 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[CORR, DIFFFR,__ A~ 30 mh_ 30 mh_ 3 mh_ 30 mh_ 30 m_ 30 mA_ 30t X mh
POL. Dl INTERRUZ KA ) ) 8 K ) ) 8 K ) () KA
— T T [ WR TP T TRTS T TKTS W TS T TRTS 55 TKTS T TS T TRTS i RIS
DIAMETRO mm $25 $25 825 $25 $25 $25 $25 825
N v S— R ) NONV-K RONK NON-K NONV-K RON=K NON-K NONV-K NONX
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO _Nxmmg 2.5 25 25 2.5 25 25 25 25
SEZ. PART. _ Nxm 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 12 1% 1% 12 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/IGEN-/

FPROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A:
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE1PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRMLEG.

2

—

foglio 2/4

Yy

REVISIOM : i i %
GENERALE illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione lluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIAT circtito 1 circuito 1 cireuito 2 circuito 2 cireuto 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
T [owmNEE T | POT. INSTALATA Kw 7 WA T WA 05 K& T WA 05 KA T KA 05 KA T WA 05 KA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16_ 5 16_ 5 _ 16_ 5 16_ F]
ALMENTAZIONE V. 0V 240V 20V 40V 70V 240V 0V 240V 0V
| FATTORE DI CONTEMP.
—___ TINTEREOTIORE] | WARCA TIPO _ m % 2% % ) 2% 2 » %
| CORR NOMINAE A 30 A 18 8 16 8 18 B 16 I
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA C CURVA G CURVA C CURVA G CURVA C CURVA C CURVA G CURVA C
| CORR, DIFFER, A 30 mA _ 30 mA _ 30 mA 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA [ Y 6 KA 6 KA 6 KA
" TENEIEI | WARGE PO Tafo FKT5 o TKTS Tao FKTS T25o K5 o FKTS e FRTS o RIS Tubo FKTS
DAETRO s 25 0% s 25 25 925 925 9 %5 825
(o [ [P0, SR NGTV-K MO NGTV-K HONK NIV ROV MO NGN—K
SEZ A0 Mo A0 15" 30 15" 35 15" 35 150
SEZ_PART, o 75 15 75 15 75 15 75 15
CADUTA DI TENS. % T% 1% % T% 1% T% 1% %
SISTENA DI DISTRIG. T-S =S NS =S TN-S TN-S IN-S -




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P1

CLIENTE :

Palazzo gi

ustizia

DATA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE1PT

-

D]
B
D]

-

Bl
)
D]

-

Bl
)
D]

foglio 3/4

REVISIOM/ -
iluminazione | illuminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg. illuminazione illuminazione _emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 cirouito 7
s o S— ALY 3 TR 05 WA 3 TR 05 WA 3 KR 05K
CORRENTE DI INPIEGO 16 5 16 5 16 5
ALIMENTAZIONE V. 240 V 20 V 240 V 2%V 20 V 2%V
| FATIORE DI CONTEWP.
 TINTERRUTIORE] | TFO 2 2 2 2 % 2
CORR. NOMINAE A 16 8 1R 8 16 [
INTERV, MAGNET, A CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
| CORR. DIFFER. A 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ [canatDzaz. | | WARCA, TIPO Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
DIAMETRO 'mm 925 925 825 $25 925 $25
CAVI ] | TIPO, SIGLA %W—K %W_K %W—K ilgW—K %W—K ilgW—K
TR T 75 15 75 15 75 15
SEZ PART. Nxmi 25 15 25 15 25 15
CADUTA_ DY TENS. & T% T% T% T% T% %
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P1

CLIENTE

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE1PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

¥

8

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

bl

foglio 4/4

REVISIOM .
GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUITA®
R . S— S T T_RA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16_ 16_ 16_ 16_ 16 _ 16_ 16_
ALIMENTAZIONE  V 40 V 240V 240V 240V 240V 240V 240V 20 ¥
| FATTORE DI CONTEWP.
—_ TINIERRUTTORE] | WRCA TIP0__ ® 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2
CORR. NOMNALE_A H 2 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER. A 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ IR [ WRCR TR Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FRT5 Tubo FRT5 Tubo FRT5 Tubo FRTS
[DANETRO ___mm 625 625 625 $25 $25 625 625
TIVT [TPO, SBA NOV-K NONV-K NONV-K NONV-K NONV-K NONV-K NOZV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ ARRVO_Nxmmg 75 75 75 75 75 75 25
SEZ_PART. 25 25 25 25 25 25 75
CADUTA DI TENS. % T T T T T T %
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P1

CLIENTE -

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

X

0]

B

0]

D]

0]

0]

foglio 1/4

2

REVISIOM .
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 ircuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 ircuito 6 circuito 7
B -+ ST P T WA 3 WA T A 3 WA 3 WA I WA 3 KA NI
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 18 16 18 18 18 18 16
ALMENTAZIONE V. W00V 240V 240V 240V 240V 240V 40V 240V 240V
—__ [INTERRUTTORE] | WARCA, TIPO _ Im) % 2P 2% % 2 % 2P %
CORR. NOMINAE A R 16 1 16 15 15 16 16 16
INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[ CORR.DIFFER.__A_ 30 mA_ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA 30 mA
POT, DI INTERRUZ, KA ) 6K 6 KA 6 K 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6K
— TCRNATTRT | WARCE RO Tubo TS Tubo FKT5 Tubo TRTS Tubo FKT5 Tubo TRTS Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo TRTS
DIRNETRO mm 925 925 $25 $25 825 $25 $25 825
S v S— 1) NGV NOV-K NOV—K NOTV-K NOV-K NOTV-K NGTV-K NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
25 75 25 75 25 75 75 25
SEZ_PART, _Nom 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENG, % 1% % 1% T% 1% % % 1%
SISTEMA DI DISTRIE. IS T-S =S T-S =S TS T-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRMLEG.

4

e

—

—

—

foglio 2/4

g

REVISIOM :
DEFINIZIONE CARICO | GENERALE illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | iluminazione emerg.| illuminazione fluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
CARICHI PRIVILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
S . o— 0 TR T 5 R TR 5 R TR 5 R TR 5 R
CORRENTE Di_INPIEGO 50 A 16_ [ 16 S 16 ] 16 3
ALMENTAZIONE_ V 400 V 240 Vv 20 V 240 v 20 Vv 240 Vv 20 Vv 240 Vv 20 Vv
[ FATTORE DI CONTEMP.
— TINTEREUTTORE] | WARCA TFO_ ® 2 % 2 % % 2 2 2
CORR. NOMINALE A » 4 16 3 16 5 16 f 16 f
INTERY. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
| CORR. DIFFER, __A_ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA__ 30 mA _
POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
T R TP b5 TRTS oo RS 0 RIS oo RS o RS Tabo FRTS e RIS Tabo FRTS
[DWIETRO _rom 12 $ 25 425 $ 25 925 (WA (WA $25
[oavt ]| PO, SEA UK NON—K NOTV-K NGNV-K NOTV-K NOTV=K NOTV=K NOTV=K
mﬂuﬁﬂm m ;_% m 41% m 41% m 41% m 41% m 1% m 41% m 41% m
SEZ PART. Nxmmq 25 15 25 15 25 15 25 15
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Df DISTRIB. N-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN=S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

Bl

B

Bl

Bl

-

Bl

D

-

Bl

foglio 3/4

DESCRIZIONE .
QUADRO ELETTRICO QE2PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM! :
illuminazione | flluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuta 6 circuito 7 circuito 7
——ToMRE—T [P0 SANA R T WA L) T WA L) T WA )
CORRENTE DI INPIEGD 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE V. %40V pL 240V 4V 4V 4V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TINTERRUTTORE] | WARCA, TIP0 2 2 28 2 28 2
CORR. NOMINALE_A 16 16 16 16 16 16_
| INTFRV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, _ A 30 mA_ 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mh D m_
POT, D INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA [
— [CANADZZAZ. | | WARGA, TIPO Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo K15
[ DIAMETRO mm 825 925 $ 25 825 625 825
[Cav T TP, SKIA I NOIV-K IO MK = I
SE7ARV0 oy 35 o 35" 35" 35 35
SEZ_PART, Mg 25 75 25 25 75 25
CADUTA D1 TE¥GS. % 1% % % % % %
SISTEMA DI DISTRB. IN-S T™-S =S IN-S =S IS




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P1

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

CLIENTE :

Palazzo qiustizia

4

foglio 4/4

TA :
SUeNo 9% ] ] B ] ] B ]
DESCRZONE - n o o o N N @
QUADRO ELETTRICO QE2PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/
GENERALE 1 2 &) 4 5 6 7
DEFINIZIONE CARICO | AT prse (1) prese (2 pree (3 prse (1) prese (5) prce (6 prese (7)
. s— AT ) ) ) ) ) ) ) )
CORRENTE DI INPEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE_V/ 00V %0V 240V 4V 240V 40V 240V 240V
—__ TINTERRUTTORR] | WARCA, TIF0 _ 4 2P 2% ) 2 2 2P 2
CORR. NOMINAE A 2 A 1 16 16 1 16 16 16
[ INTERY. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
0 mh 3 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT, DI INTERRUZ, KA E K 6 KA B KA 6 KA 6K 6 KA 6 KA KA
[ oTnT | WA, TR Tubo FKTS Tubo FKTS Tuho FKT Tubo FRTS Tubo FKT5 Tubo FKTS Tubo FRTS
[ DRNETRO _—— mm 5% (W5 §25 s 2 925 925 92
I N S— ) IO NV TONX 72 NIV TONX TV
TR 75 25 25 5 25 25 25
SEZ. PART. _Nomm 25 25 25 75 25 25 25
CADUTA DI TENG, % % 1% % % 1% % 1%
SISTEMA DI DISIRE. =S IN-S N-S N-S IN-S ™S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE D DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P1

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

Bl

Bl

]

Bl

]

foglio 1/4

iz

REVISION/ :
| GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI gircuito 1 circuito 2 gircuito 3 circuito 4 gircuito 5 circuito 6 gircuito 7
T TomREE 1 | PoT NGTALAA Ky T A T KA T WA T WA T WA T WA T WA T KA T WA
CORRENTE Dl INFIEGD 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE.V 0V 240V 240V 240V %0V 40V 40V 240V 240V
[FATTORE Y CONTEWP-
— TINTERRUTIORE] | WARCA TIPD _ 4 2 2P 2 2P 2 2P 2 2P
CORR. NOMINALE A 2 4 16 16 16_ 16 16_ 16 16 16
INTERV. WAGNET. A CURVA 10 | CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURYA 10 In
[ CORR. DIFFER.___A_ X0 mi_ X mA_ 30 mh_ X0 mh_ 30 mh_ X0 mh_ 30 mh X0 mk
POT, DI INTERRUZ KA KA 3 () 6 KA 6 K 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ O] | WA TR0 Tubo FKT5 Tubo KI5 Tubo FRTS Tubo FRT5 Tubo FR1S Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FKI5
[DANETRD o ¥ 25 525 3 %5 ¥ %5 925 9§25 925 425
[El ] | TPO, SIGLA %W—K 4N(!))7V—K NOZV-K %lgW—K NOZV-K %lgW—K 4ON07V—K ;IgW—K
TR Yo 25 35 30 35 750 35 35 i
SEZ_PART. _Namm 25 25 25 75 25 75 25 75
CADUTA DI TENS. % T% % T% % T% % T% %
SSTEWA_DI DISTRE. -5 -5 TS -5 TS TS IN-S =S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P1

DA QUADRO
CARICHI PRIVILEG.

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

-

D]
Il
D

Bl

-

D]
Il
D

Bl

Bl

foglio 2/4

REVISION/ :
GENERALE illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione lluminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIAT circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuto 3 circuito 4 circuito 4
T TOTERZE 1 | POT. NSTALATA Kw T KA T KA 3 WA T KA 3 WA T KA 3 WA T KA 3 WA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZONE_V 00V %0V 240V %0V 240V 4V 240V %0V 240V
| FATTORE DI CONTEWP-
— TINIERRUTTORE] | WARCA TIPO _ 4p 2 2p 2 2p 2 2p 2 2p
CORR. NOMINALE_A 2 1 16 1R 16 16 16 16 16 15
INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT, DI INTERRUZ KA [} 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
O | WA TR Tubo TKT5 Tabo FKT5 Tubo TKT5 Tubo FKT5 Tubo TKTS Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FRTS
[ DIAMETRO mm $ 25 925 $25 92 925 92 925 82
[oav T [ TP0. SGA NON=K UK NON-K NOIV-K NODV=K NOIV-K NON-K NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO Normmg 25 75 75 25 75 75 75 75
SEZ,_PART, __Namm 75 75 25 75 25 75 75 75
CADUTA DY TENS. % 1% T% % TX % TX 1% TX
SISTEMA_ DI DISTRB. IS =S ™-S N-S T-S IN-S IN-S IS




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P1

CLIENTE

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

-

D]
0
D]

Bl

-

D]
0
D]

Bl

-

D]
0
D]

foglio 3/4

REVISIOM! :
iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione iluminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
__[OTENEE 1 | POL INSTALNA Fw 3 WA 3 KA 3 WA 3 KA 3 WA 3 KA
CORRENTE DI INPIEGO 16 16 16 16 16_ 16
ALMENTAZIONE_V WV 240V WV 240V WV 20V
— [INTERRUTTORE] | WARCA, TIFO b 2 b 2 b 2
CORR._NOMINAE_A 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI NTERRUZ KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA E K
[ WARCA, TIPO Tubo FKTS Tubo FRT5 Tubo FKTS Tubo FRT5 Tubo FKTS Tubo FRT5
[ DIRHETRO mm $ 25 $ 25 $25 82 $ 2 82
7 E— S T NIVK MoK NIVK MoK NIVK MoK
m&nmm 25 o 25 r 25 o 25 r 25 o 25 r
SEZ_PART, Nxmm 25 25 25 25 25 25
[ CADUTA DI TERS. % T% 1% T% 1% T% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. -S IS -S IS =S IS




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P

COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :
DA QUADRO foglio 4/4
CARICH! CONTINUITA
f
CLIENTE
Palazzo giustizia
ATk :GIUGNO 1999 . '
0] bl 2] bl bl bl
) i I I Bl i
DESCRIZIONE . N m m

QUADRO ELETTRICO QE3PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

REVISION/ :
GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUITA’
N — AL ST TR 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA T A R ) T A
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240 vV 240 V 240 v 20 V 240 V 240V 240 V
| FATTORE TN CONTEMP.
—_ TinTERROTTORE] | WRCA TR0 ® % % 2 22 2 2P %
| CORR. NOMINAE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16
| INTFRV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, A _ J0mA_ 30 mA 30 mA_ J0 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA
| POT. Di INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
I | WRCK TR Tubo FRTS Tabo FRTS Tabo K15 Tubo FRTS b FRTS Tabo FKTS Tubo KT
[ DIAMETRO mm 825 $25 $25 825 82 $25 #25
CAVI TIPO, SIGLA NOZV-K NOZV-K NOV—K NO7V-K NO7V-K NOTV-K NOZV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO _Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25
SEZ, PART. _Nxmm( 25 25 25 25 25 25 25
[ CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S TN-=S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE4PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

Bl

D

Bl

foglio 1/4

Yy

REVISION/ :
| GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuto 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
T [UmRZE 1 | POT. INSTALIATA K T A 3 KA 3T A 3 KA 3 KA 3T KA 3 KA 3T KA 3 KA
CORRENTE DI_NPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALINENTAZIONE V. 400 V 240 V 240 ¥ 240 V 240V 20 V 240 V 240 ¥ 240V
| FATTORE DI CONTEMP.
T TinveRwUTTORE] | WARCA TIPO 4p 2 2 20 2p pr 2p 2 2P
| CORR NOMNALE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTFRV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 30 mA _ 30 mA _ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA _ 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 Kh 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 K KA
TR [ WR TFO Tubo KI5 Tubo RIS Tbo TS Tabo K15 Tabo FRTS Tubo FKTS Tabo FRTS Tabo TRTS
[ DIAWETRO mm 825 $25 $ 25 625 825 825 $25 $25
B - S— I 0 1) %W_K NON=K iugw—K W—K h[?]V—K %HV—K NOTV-=K %W-K
SEZ. ARRMO lem 9.5m Z%m 2.5m 25m 9.5m 9.5m ;%m 2.5m
SEZ. PART. _Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S N-S TN-S IN-S IN-S IN-S IN=S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A :
GIUGNO 1999

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.

4

2]

]

Bl
B
D]

bl

2]

foglio 2/4

2

DESCRIZIONE . >
QUADRO ELETTRICO SQE4PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM :
DEFINIZIONE CARICO | GENERALE illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione lluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emer.
CARICHI PRIVILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
T TOmRE 7 | POT. NSALAA Kw L) 3 KA 3 WA T KA 3 WA 3 WA 3 WA 3 KA 3 WA
CORRENTE DI _INPIEGO 50 A 16 16 _ 16 16_ 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V. 400 V 240 VvV 40 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V
| FATTORE DI CONTEWP.
— TINTERRUTTORE] | WARGA, TIPO I 2 2% 2 2% 2% 2 2 %
CORR. NOMINALE A 3 A 168 16 168 16 16 168 168 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ WARCA, TIPO Tubo TK15 Tubo TKT5 Tubo TK15 Tubo FKT5 Tubo TK15 Tubo FRT5 Tubo TK15 Tubo FKT5
" TDAER0  mm (W] $ 25 925 $ 25 925 25 925 25
CAVI [ TIPO, SIGLA nlgW—K NOZV-K nlgW—K NOZV-K nlgW—K NOZV-K nlgW—K NOZV-K
SEZ. ARRVO mmmg 9.5m Q%m 9.5m Q%m 9.5m gm 9.5m Q%m
SEZ_PART. Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA Di TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P1

COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -
foglio 3/4

CLIENTE :

Palazzo qiustizia ’
DA & QO

TA :
GIUGNO 1999
D] D]

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQE4PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

REVISION/ :
iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.| iluminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito
T TOMERZE 1 | POT_INSTALIATA Kw 3T 1 3 A T KA 3T A 3 KA T KA
CORRENTE D INPIEGO 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 240 V 0 VvV 40 vV 240V 240V 240V
[ FATTORE DI CONTEMP.
TINTERECTTORE] | WARCA TPO _ 2 2 2 » 2 2
CORR. NOMINALE A 18 16 16 16 16_ 16_
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 K 6 KA 6 KA
__ [CANAIZZAZ ] | WARCA TPO Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FRT5
[ DAWETRO mm 825 825 625 825 825 $25
CAVI ] | TIPO, SIGIA NOTV-K NOZV-K NOZV-K NOV—K NOTV-K NOTN-K
LUNGHEZZA  m 40 m 40 m 40 m 40 m gsm 40 m
SEZ. ARRMO_Nxmmg 2.5 25 2.5 2.5 25
SEZ. PART. __Nxmmg 25 25 25 25 25 25
CADUTA Di TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S NS IN-S IN-S =S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P1

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQE4PT

4

2]

Bl

]

Bl

2]

Bl

2]

foglio 4/4

REVISION/ -
GENERALE rese (1 rese (2 rese (3, rese (4 rese (9 rese (6 rese
DEFINIZIONE CARICO | e ERAE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (3) prese (6) prese (7)
__ [OTENZE ] | POT. INSTALLATA Kw 9 KA 3 KA 3T KA 3 KA 3T KA 3 KA 3T KA 3 KA
CORRENTE _DI_INPIEGO 50 A 16_ 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240V 240 V 240V 240 VvV 240 v 240V 240V
[ FATTORE DI CONTEMP-
T TINTERRUTIORE] | WARGA, TIPO 4p 2 2 2 2 2p 2% 2p
CORR. NOMINALE_A 3 A 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ TERNaT T | WARCA, TPO b TRTS Tbo TRT5 Tubo TRT5 b FKTS Tubo FKT5 Tabo FRT5 Tubo FRTS
DIAMETRO mm $25 $25 825 $ 25 825 $ 25 82
CAVI [ TIPG, SLA %W—K NOZV-K %W—K NOZV-K %W—K NOZV-K %W—K
SEZ. ARRVO Irl';(mmg 7.5m &m 9_5m &m 9_5m &m 9_5m
SEZ_PART. _Nxmmq 2.5 25 2.5 25 2.5 25 2.5
PORTATA CAVD A
CADUTA Di TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. N-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP1

CLIENTE

Palazzo giustizia

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

foglio 1/4

iz

TA :
GIUGNO 1999
=i o R o) B - N o R = I -
DESCRZONE - - n o o o o N
QUADRO ELETTRICO QESPT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM .
| GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI circuito 1 gircuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 ircuito 7
T TUmNZE 1 | POT. INSTALATA Kn 7T T WA T KR T WA T R T WA T R T WA T WA
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 18 16 18 16 18 16 16 16
ALIMENTAZIONE_V W0V 240V %0V 240V %0V 240V %0V 240V %0V
["FATTORE_ IV CORTENP
—_ TINTERRUTTORE] | WARCA TIPO _ I 2P 2 2P 2p 2p 2P % %
 TCORR NOMNAE A 32 A 16 16_ 16 16_ 16 16_ 16 16_
[ INTERY._MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURYA 10 In CURVA 10 In
[ CORR. DIFFER. A 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA 30 mA
POT, DI INTERRUZ, KA (I £ K 6 K 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA B KA KA
[ TCARAYIZRY T | WARCA_TIFO Tubo FKT5 Tubo FRTS Tubo FKT5 Tubo FRTS Tubo FKT5 Tubo TRTS Tubo FRTS Tubo FKT5
DIANETRO mm 925 $25 $25 $25 $25 825 $2 82
(o T | TIP0, SGIA NOTV-K NODV=K K NOTV=K X NODV=K NOTV-K NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m ;%m 40 m
SEZ_ARRMO Noemmg 75 25 25 75 75 75 75
SEZ_PART, _Nammg 75 75 75 75 75 75 75 75
CADUTA DI TENS. % % 1% % 1% % 1% % 1%
SISTEMA_ DI DISTRIB. T-S IS T-S NS T-S IN-S TN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE D DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQESPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRIVILEG.

5

Bl

B

D]
il
D

Bl

B

D]
Il
1D

Bl

il

foglio 2/4

iz

REVISION/ :
GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.|  iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione filuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRMILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuto 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
YR [ TOT NI R TR ) TR ) TR ) TR ) TR
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 1§ 16 16 16 16 16 1§
ALIMENTAZINE. V W00V %40V 240V 40V %40V 240V %40V %V 240V
| FATTORE DI CONTEMP.
T TINTERRUTTORE] [ WARCA TIPO 4P 2 2P 2 2P 2 2p 2p 2P
CORR. NOMINALE_A 2 4 16 16 16 1 16 16 16 IT;
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, _A_ 30 mA _ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA _ 30 mA_ 30 mA 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[CANALIZZAT. | MARCA, TIFO Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5
DAMETRO ___mm % 0 25 s 25 s 25 s 25 (Wi 925 92
[cavr ]| IP0, SGA NOTV=K NOZV-K NON-K NOZV-K NON-K NOTV=K NOTV=K NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 4 m
75 75 75 75 75 75 75 75
7, PART, _Nam 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % T% 1% T% 1% T% 1% T% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. - IN-S T-S TN-S TN-S NS N-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP1

CLIENTE

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999
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DESCRIZIONE .
QUADRO ELETTRICO SQESPT
SISTEMA DI A TERRA
REVISIOM! -
iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione luminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito § circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
T TOTERZE ] | POT. NGTALATA Fn 3 WA P 3 WA P 3 WA P
CORRENTE DI _INPIEGD 16 _ 16 16 16 16 16
ALINENTAZIONE  V 40 V 240V 240 V 240V 240 V 240V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TinvEmwUTTORE] [ WARCA, TIPO P 2 P 2P 2 2P
CORR. NOMINAE_A 16 16 16 16 16 16
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ WARCA, TIPT Tubo TKT5 Tubo FRT5 Tubo TKT5 Tubo FRT5 Tubo TKT5 Tubo FRT5
[ DIANETRO mm $ 25 825 625 $25 825 $2
[/ \ | [TIPO, SIGA %W—K %W—K %W—K %W—K %W—K %W—K
TR T 75 5 75 5 75 5
SEZ. PART. _ Nxmi 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % T% 1% T% 1% T% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP1

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA|

CLIENTE :

Palazzo ¢

justizia

TA :
GIUGNO 1999
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DESCRIZIONE . o
QUADRO ELETTRICO SQESPT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/ :
GENERALE 1 2 3 4 5 6 7
— R prse (1) prese (2 prese (3 pree (4 pree () prse (6) prese (1)
T [OTENZE 1 | POT. INSTALLATA Kw 9 KA 3 KA 3T KA 3 KA T KA I KA 3 KA 3 KA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16_ 16 16 16_ 16 16
ALMENTAZIONE_V 400 Vv 240V %40V %40V 240V %40V 240V 40V
—_ TINTERRUTTOREI [ WARCA TIPO _ I 2 2B 2 2B 2 2 2
CORR. NOMINAE A 3 A 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA__ 30 mA 30 mA__ 30 mA_ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA
POT. DI INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ WARCA, TIPO Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
3] mmn (WA 9 25 925 9 25 9§25 [WH 9§25
[Cavi T | TIPO, SIGIA NON-K NOV-K MIV-K NOV-K MIV-K NOIV-K MIV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ ARRVO Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25
SEZ._PART. _Nxmmg 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % % % % % % % %
SISTEMA DI DISTRIB. TN=S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE6PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI
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REVISION/
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7

T TOTERZE ] | POT. INSTALLATA Kn 7 KA T KR I KR T WA I KR 3T KA I KR T KR I KR
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZONE V 40 v 240V 40V 240V 40V 240V 240V 240V 40V

| FATTORE DI CONTEMF.

—__ TINTERRUTTORE] | WARCA TIPO T 2 2 2 2 2 2 2P 2

CORR. NOMINALE A 0 A 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA _ 30 mA 0 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA

POT. DI INTERRUZ, KA 5 K 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 Kh 6 KA 6 KA 6 KA

TN | W TFD Tibo FRTS Tabo FRT5 Tibo FRTS Tibo FRT5 Tabo FRT5 bo TRTS o TRTS o TRTS
DWNETRO ____mm 625 825 62 25 925 $25 625 825

[T [P0, SIGLA NOTV-K NOTV=K NOV-K NOV-K NOV-K NOV=K NOTVK NOVK

LUNGHEZZA m 40 m 40m 40 m 40m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO_Nxmmg 25 25 25 25 25 25 25
SEZ_PART, _ormmg 25 75 25 25 25 25 25 75
CADUTA DI TENS. % % 1% T% 1% 1% % T% 1%
SISTEMA DI_DISTRIB. -S -8 T-S I-S TN-§ N-S N-S TN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE6PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.
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REVISIOV/
GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione  flluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIAT circuita 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 cireuito 3 circuito 3 cireuito 4 circuito 4
1 — ALY X ) T WA 3 WA S 3 WA T WA T WA 3 WA T A
| CORRENTE DI_NPIEGO S0 A 16 16 16 16 16 16 16 16
AUMENTAZIONE_V 0V WV 240V %0V 240V %0V 0V 40V 4V
| FATTORE DI CONTEMP.
—___ TINTERRUTIORE] | TIP0 I 2 2 2 2 % 2 2 2
CORR. NOWINALE_A 2 4 16 16 16 16 16 16 16 16_
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA 30 mA_ 30 m_ 30 mA 0 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA R} 5 K 6 K 6 K 6 K 6 K 6 K E K E K
[WARCA, TP o KT Tbo KT o TRTS o KT Tubo TRTS o TKT5 Tabo KT Tabo TRTS
[DWETR0 _——mm (WA s %5 1% % $ 25 $ 2 $ 2% 925
[caw T TP0, Sk 7K JOV=K OV NON-K MO NOTVK 72 MK
SEZ. A0 N 25 35 35 o 35 750 35 35
SEZ_ PART, _ommg 25 25 25 25 25 75 75 25
CADUTA DI TEWS, % T% % T% % T% % 1% %
SISTEMA DI DISTRE. =S =S =S ™-S =S TN-§ =S =S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
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DESCRIZIONE .
QUADRO ELETTRICO QEGPT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/ -
iluminazione | fluminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione iluminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
T TOTREE 1 | POT INGTALATA Kn 3 KA 3 W 3 WA 3 KA 3 KR 3 KA
CORRENTE _Di_INPIEGO 16_ 16 _ 16_ 16 16_ 16
ALNMENTZOEV 40V 40V 40V 240V 40V 40V
| FATTORE DI CORTEMP.
—___ [mrEeROTTORE] | WARCA, TIPO 2 26 2 2P 2p 2
CORR. NOWINALE_A 16 16 16 16 18 16
| INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA _ 30 mA 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _
| POT. O NTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
T o0 B L L Tl TRTS o TRTS o TRTS Tubo K5 o TRTS o FKTS
DIAMETRO mm $2 825 $25 $25 825 $25
R - v, S— Y NOTV-K NON-K NOTV-K NOV-K NOV—K NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNVO Nummg 25 25 75 75 75 pi
SEZ, PART. _ Nxm 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S NS IN-S IN-S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6P1

COD.UNIGEN-/

FROGETTISTA :
DA QUADRO fogio 4/4
CARICHI CONTINUITA
’
CLENTE - ‘
Palazzo giustizia
o :GIUGNO 1999
D] D] D] D] D] D] D]
il = | ] = | ] =l =
DESCRIZIONE . M m

QUADRO ELETTRICO QE6PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

REVISION/ - @ ?; ?; ;; ?; %; ?; ?;

GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUITA'
o — LN ) ) TR ) M) ) ) L)
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE_ V W00V 240V 4V 240V %0V 240V %0V WV
| FATTORE DI CONTEMP.
—_ TINTERRUTTORET [ WARCA, TIP0 _ 4P 26 2 26 2 2P % 2
CORR. NOMINAE A A 16_ 16 _ 16_ 16_ 16_ 16_ 16_
INTERY. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURYA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, _ A 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 m_ 30 mA 30 mA_ 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ TCoummE ] | WGk TR0 Tubo FKTS Tubo FRT5 Tubo FRT Tubo K15 Tubo FKT5 Tubo FRTS Tubo K15
[ DAMETRO mm $25 825 $25 825 $25 625 (5]
[Cavt ]| PO, SELA %W—K %W—K %W—K hunw—l( NON-K bm_'( NOV-K
SEZ ARGNO Nosmng 35" 25 35 35 750 35 75"
SEZ__PART. _Nammg 75 725 75 75 75 75 75
CADUTA DI TENS, X % 1% % 1% % 1% %
SISTEWA_DI DISIRIB. =S IS - IN-S TN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE7P1

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE7PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
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foglio 1/4
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REVISION] .
| GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI circuito 1 circutto 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuto 6 circuito 7
T [UTENZE ] | POT. INGIALLATA Kw 7 KR I R T KR I KA 3T KA T KA I KA I KA I KA
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE V. 400V %0V 40V 40V 40V 240V 40V 40V 40V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TINTERRUTTORE] | WARCA TIPO Im) 2 2 2 2 2 2 2 2
CORR. NOMINAE_A 2 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 30 mA 30 mA _ 30 mA _ 30 mA_ 30 mA _ 30 mA 30 mA 30 mA
POT, DI INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
| WARCA, TIPO Tubo FK15 Tubo FKTS Tubo FK15 Tubo FKTS Tubo FK15 Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKTS
[ DIWETRO [ [WH 925 925 [WH [ 925 925 (W5
ot ] [P0, SIGA NOT-K NOTV-K NN-=K NOTV=K NN-=K NONV=K NN-=K NOTV=K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ ARRVO Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25 25
SEZ._PART. _Nxmm 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% T% 1% T% 1% T% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. -8 IN-S TN-S =S NS N=S TN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE7P1
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GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE7PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
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REVISIOM .
GENERALE lluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | fluminazione emerg.|  iluminazione filuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO _| CARICHI PRMILEGIAT circuito 1 circuito 1 circuito 2 circtito 2 cireuito 3 circuito 3 circuto 4 circuito 4
T OTENZE T | POT NS Rw 7 WA T WA ) T WA ) T WA ) T WA )
CORRENTE DI_INPIEGO 50 A 16 18 16 18 16 18 16 16
ALIMENTAZIONE  V 00V 240 40 Vv 240 40 Vv 240 Vv 40 Vv 240 vV 240 Vv
[ FATTORE DI CORTEMP-
—TINTERGUTTORE] | WARCA TPO _ ® 2 2 2 2 2% % % T
CORR. NOMINALE A 32__A 16_ 16 _ 16_ 16 _ 16_ 16 _ 16_ 16 _
INTERY._ MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA_ 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, __A_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA
POT, DI INTERRUZ. KA [ 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ [CANAIIZZAZ. | | WARCA TFO Tubo FRTS Tubo FKTS Tubo FRTS Tubo FKTS Tubo FRTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKT5
DIAMETRO mm 925 925 825 $25 $25 $ 25 $2 825
T [T, SGA JON NIV JON NOTV—K MV NIV NOTV=K M
SEZ. ARRVO Irll;(mm 7.5m ;%m 7.5m ;%m 7.5m ;%m ;%m 9.5m
SEZ PART. _Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. X 12 1% 12 1% 12 1% 1% 1%
SISTEMA [} DISTRIB. N-S IN-S IN-S IN-S N-S IN-S IN-=S IN-S
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SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE7P1
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REVISION/ -
iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.( fluminazione iluminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
T [UTENZE ] | POT. INGIALLATA Kw 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA
CORRENTE DI INPIEGO 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V. 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V
| FATIORE DI CONTEMP.
— [INTERROTIORE] | WARCA, TFO 2B 2B 2 2B 2 26
CORR. NOMINALE A 16 16 16 16 16 16
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA_ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA 30 mA _ 30 mA_
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[T [ WA TFO o TKTS Tubo TKT5 Tbo K15 o TKTS Tilo FRTS o FRTS
. T TDAWERC  mm (W5 925 925 825 825 825
CAVI | | TP, SILA NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRMO _Nxmmq 25 25 25 25 25 25
SEZ._PART. __Nxmmi 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




D NGEN SCHEMA UNFILARE DI DISTRIBUZIONE
QUADRO ELETTRICO QE7P1
PROGETTISTA :
DA QUADRO foglio 4/4
CARICHI CONTINUITA
’
CLIENTE
Palazzo giustizia
i :GIUGNO 1999 .
. )] )] Bl )] )] )]
: =l =l =l =l =l =l
DESCRIZIONE . [ m m
QUADRO ELETTRICO QE7PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/ - @ ;I; ;I; ;; ;I; {I; ;I;
DEFINIZIONE CARICO | mgﬁr%wm. prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (9) prese (7)
T O | POT_TAIAA R TR ) ) ) TR ) ) T WK
CORRENTE Di_INPIEGO 50 A 16_
ALIMENTAZIONE V 400 V 240 vV 240 V 40 V 240 vV 240 V 240 vV 240 vV
—__ TINTERRUTIORE] [ WARCA TIPO IT) 2P 2% 2 2 2 2P 2
CORR. NOMINALE A 30 A 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV, MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA [}] KA %D-MK_A [ KA %D_MK_A %D-MK_A Em-ﬁ
T | WA TP Tubo FRT5 o FRTS Tubo FRT5 Tubo FRTS Tibo FRTS Tubo FR15 Tubo FRT5
DIANETRO mm $25 825 $25 825 $25 25 825
B - — O ) NOIV=K NOZV-K NITV-K NOV—K NIV-K NIV-K NOTV—K
m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
25 25 25 25 25
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 12 1% 1% 12 1% 12 12
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE8P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEBPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI
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foglio 1/4
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REVISION/ :
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
—— TomRE— | 7O WAARw T L) T L) T T WA T L) T
CORRENTE DI INPEGO 50 A 18 16 18 16 18 16 18 16
ALMENTAZIONE_V 00V 240V %0V 240V 4V %40V 240V 240V 4V
| FATTORE DV CONTEMP.
—_ [iNTERROTTORE] | WARCA, TIFO 4 2P % 2P % 2 28 2P 28
CORR. NOMINALE_ A 3 A 16 16 16 16 18 16 16 16
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA _ 30 mA 30 mA
POT, DI INTERRUZ. KA [ [} 6 K 6 KA 6 K 6 KA 6 KA 6K 6 KA
eI [ WRT TP Tabo FRTS o FRTS Tubo FRTS o TRTS Tubo FRTS o TRTS bo TRTS o FRTS
DIANETRO mm 2% $25 825 $25 825 $25 82 $25
[civt T | TWPO, SKIA NOTV-K NOIV=K NOIV-K NOIV=K NOIV-K NOTV-K NOV-K NOTV=K
- o i o i o i s i
SEZ_PART. tommg 75 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% T% 1% T% 1% T% 1% T%
SISTEMA DI DISTRB. IN-S -S TN-S =S IN-S N-S IN-S -S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMAUNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEBP1

DA QUADRO
CARICHI PRMILEG.

CLIENTE :

Palazzo giustizia
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GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE8PT
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foglio 2/4
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REVISIOM :
DEFINIZIONE CARICO | GENERALE iluminazione | illuminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg. iluminazione  [luminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg.
CARICHI PRVILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
TR | PO AR R T WA T L) T L) T L) ) TR
CORRENTE DI _INPIEGO 5 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE_ V 400 V 20 V 240 V 20 V 240 V 20 V 240 V 20 V 240 V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TINTERRUTIORE] | NARCA TIPO _ 4p 2% 2 2% 2 2% 2 % 2%
CORR. NOMINALE A 32 A 16 168 16 168 16 168 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, _ A _ 30 mA_ 0 mA_ 30 mA_ 0 mA_ 0 mA_ 0 mA_ 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
O [ WO TR Tubo TXTS Tabo KT Tubo TXTS Tabo KT Tubo TXTS Tabo FRTS Tubo TKT5 Tabo TRT5
[ DAMETRO mm 925 925 925 925 925 $25 $ 25 925
CAVI [TIPO, SIGA NO7V-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOTV—K NOZV-K
LUNGHEZZA  m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m ;%m
SEZ. ARRNO _Nxmmg 25 2.5 25 2.5 25 2.5 25
SEZ_PART. _Nxmma 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 12 1% 1% 1% 1% 12 1%
SISTEMA D DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S N-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QEBP1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEBPT

2]

B

Bl
)
D]

2]

B

Bl
Il
D

Bl

-

D]
Il
1D

foglio 3/4

REVISIOM! :
iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.[  fluminazione iluminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
- S— ST 3 KR 3 K& 3 KR 3 K& 3 KR 3 KR
CORRENTE DI_INPIEGO 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 20V 240V 20V 240V 240 Vv 20V
[ FATTORE DI CONTEMP.
— TINTERRUTTORE] | WRCh TFO__ 2 2 % 2 % ]
CORR. NOMNALE A 18 16 16 16 _ 16 _ 16
INTERY. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, _A_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_
POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
TR | WRCK, TR 0 RIS T RIS oo RIS T RIS oo FRT5 T RIS
DIAMETRO mm $ 25 $25 $ 20 82 $25 82
CAVI [ TIPO, SKLA nlgw—K NOV-K NOV-K nlgw—K NOTV-K nlgw—K
SEZ. ARRNO Irl?(mm 9.5m ;%m ;%m 9.5m ;%m 9.5m
SEZ_PART. _Nxmmgq 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE8P1

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

CLIENTE

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE8PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

bl

Bl

Bl

]

Bl

]

Bl

foglio 4/4

REVISIOM!
GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUITA'
O [ FOT SR R TR TR TR ) LY ) TR )
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALINENTAZIONE_V 400V 0V 40V 0V 40V 0V 40V 0V
— TINTERGUTIORE] | WARCA TIPO 4P 2P 2p 2 28 2 2 2
CORR. NOMINALE_A 0 2 16 18 16 16 16 IT; 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 0 mA_ 30 mA 0 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ Tamanzz ] | WA TFO Tubo FKT5 Tbo K15 Tubo FRTS Tabo FRTS Tabo FRTS Tubo FKTS Tubo FRTS
DANETRO ___mm 0% s 25 925 425 25 925 925
[cn T [ TIP0, SGIA NOTV=K NOTV-K NON-K NOTV-K NOTV=K NOTV-K NOIV=K
SEZ. PART. My 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA D TES. & 1% % i3 1% 1% i3 i3
SISTEMA_DI_DISTRIB. IN-S N-S IN-S N-S N-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE9P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A:
GIUGNO 1999

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

foglio 1/4

2

DESGROE - o [o o [ n
QUADRO ELETTRICO QE9PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/ -
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circutto 7

oM | POL R R TR TR ) T WA TR T WA T WA TR T WA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 _ 16 _ 16 _ 16_ 16_ 16 16 _
ALIMENTAZONE V 400V 240V 40V 40V 240V 40V 240V 40V 40V

| FATIORE_ DI CONTEMP-

— TinTemmuTTORE] | WARGA TPO 4P % P P % P 2 % 2P
CORR. NOMINALE_A 7Y 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In

| CORR, DIFFER, A 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mA_ 30 mA 0 mh 30 mA 30 mA

POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA

[ TN | WG, RO Tibo KT Tibo KT Tibo TKTS b TKTS Tibo KT Tubo FRT5 Tabo RS Tbo FRTS
DIAMETRO mm s 2 825 25 825 825 $2 825 82

CAVI [ TIPO, SIGIA NOV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K

LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO Nammg 75 75 25 25 25
SEZ. PART. __Nxmmgq 25 25 2.5 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 3 1% TX 1% 1% TX 1% T
SISTEMA DI DISTR. =S =S ™S IN-S IN-S N-§ IN-S TN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE9P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QESPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.

4

Bl

foglio 2/4

Yy

REVISION/ :
GENERALE illuminazione illuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione lluminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRMILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 dircuito 4 circuito 4
. — LS T WA 3 A S T WA 3 TR S 3 WA 3 TR R

CORRENTE DI INPIEGD 50 A 18 18 16 16 18 18 16 18

ALIMENTAZIONE V. 400 V 40 vV 20 vV 240 vV 0 VvV 20 vV 20 v 240 V 24 vV
| FATTORE DI CONTEMP.

—__ TINTEREUTTORE] | WARCA, TPO _ T % %P % % % % 2% %

CORR. NOMINAE A 32 A 16 16 16 16 16 18 16 16
|_INTERV, MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, _ A_ 30 mA 30 mh_ 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mh_ 30 mA 30 mA
| POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA

TN WA TR W TS o TRTS T TRTS T TS T TRTS Tabo TRTS TTRASH a0 KIS
[ DIANETRO mm 925 $25 $25 $25 925 $25 # 25 $25
| — ) NOV—K NOTV—K NOV—K NOV—K NOV—K NOIV-K NOV—K NOV—K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
75 25 25 25 25 75 25 75

SEZ. PART. _Nxmmgq 2.5 25 25 25 25 25 25 2.5

CADUTA DY TENS, % TX T 1% 1% T % 1% TX

SISTEMA Di DISTRB. IN-S TN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/IGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE9P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEQPT

D

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

-
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-

Bl

Bl

-

Bl

foglio 3/4

REVISION/
illuminazione | illuminazione emerg. lluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
ORI | RO IR R TR TR Y TR T WK TR
CORRENTE DI INFIEGD 16_ 16 16_ 16 16_ 16
ALIMENTAZIONE  V 240 V 240 V 240V 240V 40 vV 240V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TINTERROTIORE] | TPO 28 % 2 28 2 28
CORR. NOMNALE A 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, _ A 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mh
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
— oEaEmE T WA TP Tubo FKT5 o TKTS Tuo FKTS Tubo RIS o RIS Tabo RIS
[ DIAETRO mm 925 825 625 825 825 $2
[cant T [TIPO, SGA NOZV-K ioID]V—K NOZV-K %W—K NOZV-K %W—K
SEZ._ARRNO mmm ;%m 9.5m ;%m 9.5m ;%m 7_5m
SEZ_PART. _Nxmmg 25 75 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 12 1% 1% 12 1% 1%
SISTEMA D DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S N-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE9P1

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA|

CLIENTE :

Palazzo gi

ustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QESPT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

2]

Bl

2]

Bl

Bl

Bl

foglio 4/4

REVISION/ :
GENERALE 1 2 3 4 6) 6)
DRFINZIONE CAcO |  GBEaE prese (1) prese () prese () pese () pese ) pese () prese (1)
__ [OTERZE | [ POT. INSTALLATA Kw L) 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA
CORRENTE Di_INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V 40 V 240 vV 240 VvV 240 VvV 240V 240 VvV 240V 240 v
| FATTORE DI CONTEWP-
—__ TINTERRUTTORR] [ WARCA TIPO T 2 2 2 % 2P 2 2
CORR. NOMINALE A 2 A 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A _ 30 mA_ 30 mA 30 mA _ 0 mA 30 mA _ 30 mA_ 30 mA
POT, DI INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ TR | WA TR o TRTS b TRT5 o TRTS b TRTS Tubo FRTS o TRTS Tubo TRTS
DIAMETRO mm $25 82 $25 $2 82 825 $25
T Teawr—T1 |TPo. SKIA NOTV-K NOV-K NOTV-K NON-K NOTV-K NOTV-K NOV—K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO _Nxmmq 25 25 25 25 2.5 23 2.5
SEZ. PART. __Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Df DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE1OP1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE10PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

bl

D]

2]

D]

2]

D]

foglio 1/4

2

REVISION/ :
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
I v — S YT 7 KA 3T WA 3T WA 3T WA 3T WA 3T WA 3T WA 3T KA 3 WA
CORRENTE DI INPEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V 400 V 20 V 240 V 20 V 240 V 20 V 240 V 240 V 240 vV
| FATTORE DI CONTEMP.
T [ WA TR m 2 » ® » » » 2 »
CORR. NOMINALE A 2 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A _ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA
| POT. Y INTERRUZ, KA 6 KA [ 6 KA [ 6 KA [ 6 KA 8 KA 6 KA
— [CANATIZZAZ. ] | WARCA TR0 Tubo FRTS Tubo K15 Tubo FRTS Tubo FK15 Tubo FK15 Tubo FK15 Tubo FK15 Tubo FRTS
[ DIRNETRO mm 925 925 925 $25 925 $25 92 $25
CAVI [TIPO, SIGA NOTV-K NOZV-K NOTV-K NOZV-K NOTV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO _Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 25
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 12 1% 12 1%
SISTEMA D DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE1OP1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE10PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRIVILEG.

4

Bl

-

Bl

Bl

-

Bl

Bl

Bl

foglio 2/4

2

REVISIOM .
GENERALE illuminazione iluminazione emerg. illuminazione iluminazione emerg. illuminazione lluminazione emerg. illuminazione illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRMVILEGIAT circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 cireuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
T TOTERZE T | POT. WSTALATA Kn 7 KA T A T KA T A T KA T A T KA TR T R
CORRENTE Di_INPIEGO 5 A 16 18 16 18 16 18 16 16
ALIMENTAZIONE V 400 V 240 vV 240 V 240 vV 240 V 240 vV 240 V M V 20 vV
| FATTIORE DI CONTEWP-
— TINTERRUTIORE] [ WARCA, TIPO _ P 9P ® 2 2% 2 2 2 2
| CORR NOMMALE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTFRV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, _ A _ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. D INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 8 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ [CANALIZZRZ | [ WARCA, TIFO Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5
| DAMERO mm $25 825 $25 825 $25 W] $25 825
TCavt T | PO, SGIA NGTV-K %lgN—K NGTV-K %lgN—K NOV—K %lgN—K NOV—K %lgW—K
% ﬂ)‘mm ;%m 9.5m ;%m 9.5m ;%m 9.5m ;%m 9.5m
| SEZ PART. _Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 25
PORTATA CAVD A
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE10P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

bl

bl

-

bl

foglio 3/4

DESCRIZIONE .
QUADRO ELETTRICO QE10PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/ :
iluminazione | flluminazione emerg. |  iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuto 7 circuito 7
— [OTERZE T | POT_INSTALATA K 3 WA 3 WA 3 WA FEY 3R T WA
CORRENTE DI_INPEGO 18 18 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V. 240 V 240 V 240V 240V 240V 240V
[ FATTORE DF CONTEMP-
—TivemmoTToRE] | WARCA TFO 2 2 2 2 » 2
T TCORR NOMNAE A 16 16 15 16 16 16
| INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA _ 30 mA_ 30 mA__ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA__
| POT. DI INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ [T | WARCA PO Tubo K15 Tabo FKT5 Tabo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKTS
[ DIWETRO mm 625 825 825 $2 825 82
D v S— O O T }31V—K han—K %W—K %W—K bm_K %W—K
7. A0 g 75" . 75" 75" 75 75
SEZ_PART. Mo 25 25 75 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. MN-S IN-S IN-S NS IN-S IN-S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QETOP1

COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :
DA QUADRO foglio 4/4
CARICHI CONTINUITA
f
CLIENTE :
Palazzo giustizia
i :GIUGNO 1999
Bl 0] bl Bl 0] Bl D]
= = = = = = ]
DESCRIZIONE . N m

QUADRO ELETTRICO QE10PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

REVISION! . @ ;; ?; ;; ?; ;; ?; %;

GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUITA'
[OTERZE 1 | POT. INSTALLATA Kn T KA 3T R I KA 3T R I KA T WA TR T WA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V r 400 VvV 240 V 40 vV 240 V 40 vV 240 V 40 vV 240 V
| FATTORE DI CONTENP.
— TINTEREOTTORE] | WARCA TIPD _ Im) 2 2 2 2 2 2 2p
CORR. NOMINALE A 2 A 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A _ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
| PQT, DI INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA [ Y 6 KA [ Y 6 KA [ Y 6 KA
I [CARAIIIZAZ. | | WARCA, TIFO Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FRT5
DIAMETRO mm 825 $25 82 $25 925 $25 92
[cavT ] | PO, SGLA MoK NON-K MO NON=K MoK NON=K IO
SEZ. ARRNO lrl“xmmg 2.5 = ;% T 2.5 = ;% r 2.5 = ;% r 25 o
SEZ, PART. N 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Df DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S N-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE11P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE11PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

foglio 1/4

Z2

REVISIOM .
| GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI circutto 1 circuito 2 circuto 3 circuito 4 circuto 5 circuito 6 circuto 7
T TOTERZE T | POT. INSTALATA Fn 7 KA 3 A 3T KA R T WA R T WA R R
CORRENTE _Di_INPIEGO S0 A 16 _ 16 16 _ 16 16 _ 16 16 16
ALMENTAZIONE V 00V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V
[ FATTORE 1N CONTERF.
— TINTERRUTTORE] [ WARCA TIPO _ 4P 2P % 2P % 2P % 2 26
CORR. NOWINALE A A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERY. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 1n
| CORR, DIFFER. A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ KA 5 KA 6 KA 8 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ TCINITRR T | WARCA TFU Tubo TS Tubo TKT5 Tubo TS Tubo TKT5 Tubo TS o FRT5 Tibo FRTS Tabo FRT5
DIANETRO mm 92 $25 $25 825 825 82 $2 82
[ T | TIPO, SIGIA NOIV-K NOIVK NOV-K NOIV=K NOV-K NOV=K NOV=K NOTV=K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNVO Pomimg 75 75 75 75 75 75 75 75
SEZ_PART. _Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENG. % X 1% X 1% X 1% % 1%
SISTEMA DI DISTRE. NS T-S NS IN-S TN-§ IN-S =S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE11P1

CLIENTE

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE11PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRIVILEG.

X

Bl

-

Bl

Bl

-

Bl

Bl

Bl

foglio 2/4

REVISIOM .
GENERALE illuminazione | lluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione lluminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuto 4 circuito 4
T o | POT. IS Rw 7 A T WA T RA T WA T RA T WA T R T T T WA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALNENTAZIONE V 0V 45V 4V 45V 4V 45V 4V WV %V
| FATTORE DV CONTEMF.
— TINTEREUTTORR] | WARCA TIP0 _ ® % 2 2 2 2 2 2 2P
CORR. NOMINALE_A 0 A 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTFRV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. Dl INTERRUZ. KR K 6 KA 6 KA ) 6 KA 6 KA 6 KA T KA B KA
— TeINIITIT T | WRCS TR T TRTS T TS TTRiE Tibo FRTS Tibo FRTS o TRTS o TRTS b TRTS
DAERD___mm 3% 925 s %5 925 (W5 (Wi s 25 825
(o T [P0, SGIA NON-K T NON-K T NON-K MOVK NONV=K MOV
SE7 ATRV0 oy o 35 o 35 o 35 750 35
SEZ_ PART, _MNxmma 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TEYG. % % % % % % % % %
SISTEMA_ DI DISTR. TS NS ™-S =S TH-S NS T-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE11P1

CLIENTE :

Palazzo qiustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE11PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

-

Bl

Bl

B

D

Bl

B

Bl

foglio 3/4

REVISIOM! -
illuminazione | flluminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg. illuminazione illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
___TOTERZE 1 | POT_INSIALATA Kw I WA 3 KA I KA 3 KA I KA 3 KA
CORRENTE DI INPEGO 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE  V 240 N 240V 240 240 V 20 V 240 V
[ FATTORE DI CONTENP.
— TISTERRUTTORE] | WARCA TFD _ 2 26 2 26 % 2
CORR. NOMINAE A 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 8 KA 6 KA
__ [CANAITZZAZ. ] | WARGA, TPU Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FK15 Tubo FKTS Tubo FK15
[ DIAMETRO mm 625 $25 825 625 825 $2
P\ S— 51 FOV-K ROV-K NOTVK NOTV=K NOTV=X NOV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO _Nxmmq 25 25 25 25
SEZ. PART. _ Nxmmgq 2.5 25 25 25 25 25
PORTATA CAVD_A
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S IN-S IN-S =S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE11P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

4

foglio 4/4

TA :
GIUGNO 1999 5] 5] 9] 5] 5]
OESCRIIORE - : o] o [ (0. (0.
QUADRO ELETTRICO QE11PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/ :
GENERALE 1 2 3 4 5, 6 7
DEFINGZIONE CaFicO | e prse (1) prse (2 prese (3 prese (1) prse (9 prse (0 prese (7)
T TOWmRIE T | POT. STALAR K T A 3 KA 3 KA T TR T KA T W T WA T KA
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 18 16 16 18 18 16
ALIMENTAZIONE ¥ 00V %0V %0V 40V %0V %0V %0V %0V
| FATTORE DI CONTENP.
—_ TINTEREUTTORE] | WRCA, TPO _ 4 2 2P % 2 2 2 2
CORR. NOWINALE_A 32 1 16 16 16 16 16 16 16
[ INTERV._MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 1D In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 1D In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, _ A_ 30 mA 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
| POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 K 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ [CTNATIZIRT ] | WARCA TFO Tabo FRTS Tabo KT Tubo KT oo KT Tabo FKTS ubo FKT5 o FKT5
[DANETRO _——mm 025 625 025 825 825 825 625
I v — ) NOV—K NOTV—K NOV—K NOV—K NOV-K NOIV-K NOV-K
SLIJENGH‘%VAO mm % m ;_05 m 4105 m 4105 m % m ;_05 m % m
s imq
SEZ. PART, _Nxm 25 25 25 25 25 25 25
["CADUTA DI TERS. % TX T 1% TX T T 1%
SISTEMA DI DISTRI. -S T-S -5 TN-S TN-S N-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE12P1

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

CLIENTE

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE12PT

4

2]
Il

D]
Il

]
Il

2]
Il

]
Il

D]
Il

foglio 1/4

7y

REVISIOM :
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
T TUTERZE 1 | POT. INSTALATA K 7 R T K T K T K T K T K T K T WK T WK
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE  V 40 V 0 V 0 V M0 Vv M0 Vv M0 Vv M0 Vv 240 V 240 V
— TINTERFUTIORE] | WARCA TIPO _ rr %p P P ) P 9P 2P %
! CORR NOMINAE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16 16
CINTFRY. MAGNET. A CURVA 1010 CURA 10 CURA 10 CURA 10 CURA 10 CURA 10 CURA 10 CURA 10 In CURA 10 In
[CORR, DIFFER, A 3 mA_ 3 mA_ 3 mA_ 3 mA_ 3 mA_ 3 mA_ 30 mi 30 mi
[POL. DI INERRUZ, KA () 6 @& 6 @& 6K 8 & 8 & ) § KA 7}
— NI VRGO RS RS RS RS RS RS o TKTS o TKTS
R — mm 82 82 82 82 825 825 925 825
M _Tlm, NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRMO _Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25 25
SEZ. PART. _Nxmi 25 25 25 25 25 25 2.5 2.5
| CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE12P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE12PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.

4

B

] 0]

Bl

]

]

Bl

Bl

foglio 2/4

iz

REVISIOM/ :
GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione  flluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRMLEGIATI cireuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circtito 3 circuito 4 circuito 4
S . A1V T T T T TR T T T T
CORRENTE Di_INPIEGO 50 A 16 16 _ 16 16 16 _ 16 16 16
ALMENTAZIONE V 400 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V
| FATIORE DI CONTEMP.
—_ [INTERBUTTORE] | WARCA TIPO T % 2 % % 2P 2 2P 2
CORR. NOMINALE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ WARCA, TIPD Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
[ DIAETRO mm 25 825 $25 825 $25 $25 $25 $25
CAVI | | TIPO, SILA NOZV-K NOZV=K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO _Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 25
SEZ_PART. Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE12P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE12PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

-

Bl

Bl

-

Bl

Bl

-

Bl

foglio 3/4

REVISIOM .
illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuto 7 circuito 7
T [OTENZE— | POT._NSTALATA Fw 3 WA R 3 WA R 3 WA 3T WA
CORRENTE DI INPIEGO 16 16 16 16 16 16
ALINENTAZIONEV 245V %V 240 %V 245V %V
| FATTORE D CONTEWF.
— TINTERRUTTORE] | WARCA TIP0__ 28 2 28 2 28 2
CORR. NOMINALE_A 16 16 16 16 16 16_
| INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
PQT, DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
NI R TR Tabo K5 o TRTS T TRTS o FKTS Tubo RS o FKTS
DAERO___mm 25 025 s 25 92 82 925
[eavt T | TIPO, SGIA NON-K NOIV=K NOTV-K NON-K NON-K NON-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRIVO Nommg 75 25 75 25 75 75
SEZ_PART, _Namm 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENG. % % % % % % %
SISTEMA_ DI DISTRB. NS IN-S NS IN-S T-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE12P1

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA ;
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE12PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

S

D

Bl

Bl

Bl

foglio 4/4

REVISIOM/ -
GENERALE rese (1 rese (2 rese (3, rese (4, rese (9 rese
DEFINIZIONE CARICO | RE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (7)
— [OmENZE ] | POT. INGIALLATA Kw TR 3 KA 3 R T KA 3 KA ) 3 KA 3 TR
CORRENTE DI _INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240 V 20 V 240 V 240 V 240 N 240 V 20 V
—__ TiNTERROTIORE] | WARCA TIPO P 2 2 2 2 2 2P 2%p
CORR. NOMNALE_A 3 A 16 16 18 16 16 16 16
INTERY. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA _ 30 mA 30 mA _ 30 mA 30 mA _ 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ CAImIaT 1 | WARCA, TIPO Tubo FKI5 Tubo K15 Tubo FKI5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo TR
TTAERO mm 925 9 25 925 825 925 92 925
. - \ ; S— 0 NOTV=K NON-K NOV-K NON-K NOTV-K NOTV-K NOVK
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNONommg 25 25 25 25 75 25 25
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA D DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P2

CLIENTE :

Palazzo qiustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE1PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

X

Bl

Bl

Bl

D

Bl

Bl

foglio 1/4

Yy

REVISIOM .
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuto 5 circuito 6 cireuito 7
T TomNEm 1 | oL NSIAIARA Rw 7 KA T WA T KA T WA 3 WA 3 WA T KA S T WA
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16_ 16 16 16 16 16
ALNENTAZIONE_V W0V 240V 45V 45V 40V 240V 240V 240V 45V
[ FATTORE ¥ CORTEWP
—_ TINTERRUTTORE] [ WARCA, TIPO _ I % 2 2 2P 2P % 2 2
CORR._ NOMINAE A 32 A 16_ 16_ 16_ 16 16 16_ 16_ 16_
[ NTERY. MAGNET. A CURYA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURYA 10 In
[ CORR. DIFFER, A 30 mA__ 30 mA_ 30 mA _ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA 30 mA
POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA [ Y KA
[ o | WG, TR0 Tubo FRTS Tubo FRTS Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo KI5 Tubo FRTS Tubo FRT5 Tubo FRT5
[ DRMETRO (W5 (W5 § 25 25 025 025 025 82
R -\ — 0 ) NOV=K NOTV-K NOTV-K NOTV-K NOA-K NOTV=K NV NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRMO ormmg 75 75 75 75 75 75 75 75
SEZ. PART. _Nxmmg 75 25 25 25 75 25 75 25
CADUTA DI TENG, % 1% 1% % % 1% 1% 1% %
SISTEA_ DI DISIRIB. IS IS T-S T-S TN-S IN-S IN-S -




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DA QUADRO
CARICHI PRIVILEG.

4

Bl

B

Bl
il
D

]

B

D]
Il
D

bl

2]

foglio 2/4

iz

DESCRIZIONE . >
QUADRO ELETTRICO QE1PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/ :
GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | lluminazione emerg.| illuminazione flluminazione emerg. illuminazione | flluminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRMILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 gircuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
T TomERZE T | POT. NSTALLATA K ) T W T T T R T WA T RE T RE T RE T RE
| CORRENTE DI INPIEGO 50 _A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE_V 0w v 40V 40V %0V WV %0V MV 4V 4V
—___ TINTERRUTTORE] | WARCA TIPO _ 4p 2P 2P 2P 2P % % %» %
CORR. NOMINALE_A 2 A 16 16 16 16 16 16_ 16 16
INTERV_ MAGNET. A CURVA 10 1n CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[ CORR. DIFFER._A_ 30 mA__ 30 mh_ 30 mh_ 30 mh_ 30 mh_ 30 mh_ 30 mh 30 mh
POT. DI INTERRUZ. KA Y ) ) 6 Ki 6 K 6 KA 6 KA 5 K [
I [ WA T Tubo KT b FRTS Tubo KI5 Tubo TKT5 Tubo TKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
. " TDAWERO  mm 925 25 825 925 925 925 925 925
[CavT ]| TIPO, SGIA NOTV-K NOTV-K NOTVK NOTVK NOV—K NOTV-K NOIVK NOIVK
e e o o o 5 s s .-
SE7PART, _Nammg 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENG. % X % % % % T% % T%
SISTEMA DY DISTRIB. TS NS =S =S TN=S IN-S IN-S =S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P2

CLIENTE

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

il

-

D]
il
0]

Bl

foglio 3/4

DESCRIZIONE .
QUADRO ELETTRICO QE1PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM -
iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.|  iluminazione iluminazione _emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
[Nz 7 | PO NSALAA Ku 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 A 3 WA
CORRENTE DI INPIEGD 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZ 0 VvV 240V 240V 240 V 240 V 240V
 TINTERGUTTORE] | WARGA, TP0_ 2 2 2 2 2 2
CORR. NOMNALE A 16 16 16 16 16 16_
| INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA_ KT 30 mA__ 30 mA_
| POT. DY INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
— [CANATTZZAZ. ] | WARCA, TIRO Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo K15
[ DIAMETRO mm 825 92 $ 25 (W 825 $2
I S— ) 1) M7 NOTV=K MV MK M7 MoK
" 2.5 " 3% . 2.5 o 2.5 " 2.5 " 2.5 t
SEZ. PART. Mo 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % i3 % i3 1% i3 %
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S N5




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRQ ELETTRICO SQE1P2

COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -
foglio 4/4

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

CLENTE - ‘
Palazzo giustizia
DA

TA :
GIUGNO 1999

D Bl

D Bl Bl

DESCRIZIONE . N

QUADRQ ELETTRICO QE1PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

REVISIOM :
GENERALE 1 2 3 4 5 6 7
DEFINIZIONE CaRicO | S prse (1) prese (2 prse (3 prese (1 prse (9 prese (6 prese (1)
_ [OMmNZE ] | POT. INSTALLATA Kw 9 KA 3KV 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA 3__KVA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE_V 400 V 240 V 240V 240 V 20 V 240V 240V 240 V
[ FATTORE DI CONTEWP-
TINTEREUTTORE] | WRCK TR0 _ 4p 2 2 2 2 2 2 2
CORR, NOMINALE A 32 A 16 16 18 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In M_CUM 10n CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, _A_
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA [ 6 K 6 KA
—— CRATIII [ WA TFD Tibo FRTS Tabo FRTS b K15 Tbo RIS Tabo FRTS Tabo FKTS Tabo FT5
DIANETRO mm $25 $25 $25 925 $25 $25 925
P i/ \; S— O 6T NOZV-K iIgW—K ilg]V—K iOIﬂW—K NOZV-K %W—K ioID]V—K
TR Z%m 2.5m 7.5m 9.5m Q%m 2.5m Zﬁm
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S NS IN-S IN-S IN-S =S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A:
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

¥

bl

0]

foglio 1/4

vy

REVISIONI -
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
T [UmNZE 1 | POT. ISIALATA K 7 KA 3 KA T KA 3 KA 3 KA 3T WA I KA I KA FEL)
CORRENTE DI INPEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V 400 V 240 V 240 V 4 vV 20 vV 240 v 240 V 40 vV 20 vV
CFATIORE Dt CORTER.
— TINTEREUTIORE] | WARCA TIPO _ 4p 2P 2 2 2p 2 2 22 2p
CORR. NOMINALE A 3 A 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[CORR, DIFFFR,__ A~ 0 mh_ 30 mh_ 30 mh_ 3 mh_ 0k 0k
[POL, D1 INTERRUZ. KA ) 8 & s & ) - 8 & 8 & ) )
TN WA TR 5o TKTS T TRTS T TS o TTS 5o TKTS o RIS o RIS o TS
[ DUNETRD 1% %3 15 $%5 125 425 ¥ 825
[E[ ] | TIPO, SIGLA NOV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NO7V-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
25 25 25 25 25 25 2.5 25
SEZ PART. Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 2.5 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1X 1%
SISTEMA DI DISTRIB. N-S IN-S IN-S TN-§ N-S N-S N-S N-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A:
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRMLEG.

4

0]

B

0]

]

B

2]

bl

-

]

foglio 2/4

2

REVIS/ION/ -
GENERALE illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione | flluminazione emerg. iluminazione  fluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
— [OmRZE 1 | POL INSUIAA Kw 7 WA 3 WA 3 WA 3 WA T WA R R 3 WA 3 WA
CORRENTE DI INPIEGO 50_A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE_V 0V 240V 240V %V %V %V %V 240V 240V
[ FATIORE. DI CONTERF
—__ TINTERROTIORE] | WARCA, TIP0 _ I 2 2 2 2 % % 2 2
CORR. NOMINALE_A 0 4 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERY. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA _ 30 mA _ 30 mA 30 mA
POT. DI INERRUZ. KA 3 ) ) 6 K 6 Ki 6 KA 6 K 5 KA E KA
ANtz | WWCA TP Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS
[ DIAETRO mm 925 925 925 92 92 92 82 82
[Civ ]| PO, SGIA NOTV-K NOTV-K NOTV-K NOV-K NOV-K NOV-K NOIV-K NOIV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 4 m 4 m 4 m
SEZ. ARRNO Noammg 75 75 75 25 25 25 25 25
SEZ._PART. _Nammq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENG. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRE. =S =S =S =S =S IN-§ IN-S =S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

-

Bl

Bl

-

Bl

Bl

-

Bl

foglio 3/4

REVISION/ :
iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
T [ UTERZE T | POT. INSTALLATA Rw P P P K 3 WA P
CORRENTE DI _INPIEGO 16 16 16 16 16_ 16_
ALIMENTAZIONE  V 40 vV 240V 40V 40V 40 Vv 40 vV
 TINTERRUTTORE] | WRC TPO__ 2 2P 2 2 % 2
CORR. NOMINALE A 16 16 16 _ 16 _ 16 16 _
INTERV. MAGNFT. A CURVA_10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA_10 In CURVA_ 10 In CURVA_10 In
| CORR, DIFFER.___A_ 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA_ 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
__ [CANATZZAZ. ] | WARCA IO Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo K15 Tubo FKT5 Tubo FK15
[ DIAMETRO mm 625 §25 825 825 $25 $25
N -\ — ) NOVK RONK NON=K NON-K NOIK NON-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRMO Nxmmq 5 25 25
SEZ. PART. __Nxmmq 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 12 1% 1% 1% 12
SISTEMA DI DISTRIB. IN-=S =S IN-S IN-S IN-S IN=S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P2

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

Bl

foglio 4/4

REVISION :
GENERALE 1 . 5 6
DEFINIZIONE CARICO | CARIGH CONTNUTK prese (1 prese (4 prese (5 prese (6
. - — LS ) ) R 3 T A 3T A
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 00V 240V 240V 240 240V 40V
[PAORE D1 CONTERP:
TINTERFOTTORE| | WRCA TIPO _ ® % 2 2 % 2
CORR. NOMINAE A 3 _A 16 16 16 16
CIERL WG 2 R 1 QRE 10 QR T I T TN QR 0 I
cORR, DEFER. 1 T X ok 3 ok
POT. Di NTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 6 KA 6 KA
L o TS W FRTS o TS o TS o TS o TRTS
[ DIAWETRO mm 825 825 925 $25 925 825
o — T NONK WON-K WK TE T NOTK
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
25 25 25 25 25 25
SEZ PART. _Nxmm 25 25 25 25 25 25
CADUTA Di TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTENA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

5

Bl

Bl

Bl

bl

bl

2]

foglio 1/4

Yy

DESCRIZIONE . N
QUADRO ELETTRICO QE3PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISION/ :
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circutto 1 circuto 2 cireuto 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
B - — AL TN T A 3 WA 3 WA FI) 3 KA 3 KA 3 WA 3 KA 3 WA
CORRENTE DI _INPIEGO 5 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V. 400 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V
 TINTEREUTIORE] [ WARCA, TIPO 4P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P »
CORR. NOMINALE_A 7 16 16 16 16 16 16 18 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 30 mA_ 30 mA 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 0 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
I | WARCA TR Tubo TKTS Tubo FRTS Tabo RS o TRTS o TRTS oo RS oo K5 oo RS
[DANETRO ___mm 625 625 825 825 025 (W 025 625
CAVI [TIPO, SIGLA NO7V-K NO7V-K :IgW—K %lgW—K %lgW—K %lgW—K %lgW—K %lgW—K
SEZ. ARRVD lrlr;tmmg ;%m ;%m 7.5m 9.5m 9.5m 9.5m 9.5m 9.5m
SEZ. PART. _ Nxmi 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA Di TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRIVILEG.

4

-

2]

Bl

2]

-

Bl

Bl

Bl

foglio 2/4

7y

REVISION/ :
GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione flluminazione emerg. illuminazione | flluminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRMLEGIAT circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 cirauito 3 cirauito 3 cirouito 4 cirouto 4

N — ALY X T A 3 WA 3 A 3 A ) T A S T A 3 WA
CORRENTE Di_INPIEGO 5 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE V 400 V 240 vV 240 v 20 vV 240 V 20 V 40 V 4 V 240 vV

| FATTORE DI CONTEWP-

—__ [ONTEERUTIORE] | WRCA PO _ m 2P 2P 2P % 2% 2% % 2P
CORR. NOMINALE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In

| CORR, DIFFER, A _ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA _ 30 mA _ 30 mA 30 mA

POT. DI INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA

— T AR o TRTS b5 TS TS o TS o TS b5 TKTS a5 TKTS T TKTS
DIAMETRO mm $25 825 82 $25 825 $25 $25 $25

CAVI ] | TIPO, SIGLA NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOTV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K

LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO Noemmg 75 75 25 75 75 75
SEZ. PART.  Nxmm¢ 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA_ DY DISTRIB. T-S ™-S =S NS IN-S TN-S =S =S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

Bl

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

]

Bl
|
D]

Bl

-

D]
Il
D

Bl

]

Bl
B
D]

foglio 3/4

REVISIOM :
illuminazione | flluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
__ [UTENZE | | POT. INSTALLATA Kw 3 KA 3 KW 3 KA 3 KA 3 KA 3 KA
CORRENTE DI INPIEGD 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE_V 240 WV 240 240V 240 40V
| FATTORE D1 CONTEMP-
TINTERRUTTORE| | WARCA TIP0__ % 2. 2P 2P 2 %
CORR. NOMINALE A 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ WARCA, TIPD Tubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
[ DIAMETRO mm 825 $25 625 (W 82 825
[\ [ TIPO, SIGLA %W—K %ﬂv—K %ﬂv—K %W—K %W—K th—K
SEZ. ARRVO mm 2-5"' 2-.5m 2-.5m 7.5m 7.5m Zﬁm
SEZ._PART. _ Nxmm 25 25 25 25 25 25
CADUTA Di TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S NS IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA|

3

Bl

Bl

Bl

]

]

2]

]

foglio 4/4

REVISION/ .
GENERALE 1 2 3 4 5 6 7
DEFZIONE cARICO | . pese (1) prese (0 prese ) prese () pese 6) prese () pese ()
T TOTRRZE ] | POT. INGTALLATA Kw T WA 3 KA 3 KA 3 WA 3 WA 3T WA 3T WA 3T WA
CORRENTE Di_INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V. 400 V 240 vV 240 vV 2 vV 240 V 240 V 240 V 240 V
| FATTORE DI CONTEWP-
—_ [iNTEROTTORE] | WARCA TIPO P 2P 2P 2P 2P 28 28 2
CORR. NOMINALE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16
| INTFRV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA _ 30 mA 30 mA_ 30 mA_ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
— [OTNIYRIR T [ WARCA TFD Tubo FRTS Tabo RS o TRTS Tabo K15 Tbo TRTS o TRTS bo TRTS
B mm $25 $ 25 825 825 825 [ W] 825
CAVI [TIPO, SIGA NO7V-K ;IgW—K §|87V—K §|87V—K ugw—K %W—K §|87V—K
SEZ. ARRNO lrlr;tmmg ;%m 7.5m 9.5m 9.5m 9.5m 9.5m 9.5m
SEZ. PART.  Nxmmg 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE4PT

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

X

Bl

Bl

Bl

Bl

D

Bl

foglio 1/4

Yy

REVISIOM -
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO _| CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
P - — ST ) T WA 3 WA 3 WA 3 WA T WA T WA T WA S
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
AUNENTAZINE_V 0V %0V %V PO P %0V %V %V %V
[ FATTORE DY CONTERP.
—___ DINTERRUTTORE] | WARCA TPO 4P 2P % % % 2P 2 » %
CORR. NOMNAE_A I 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERY. MAGNFT. & CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CLRVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 |n CURVA 10 In
[CORR. DIFFER.___A_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA__ X mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA
| POT. f INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
ORI [ WRCA TP Tabo FKT5 Tubo TRTS Tbo TRTS Tabo TRT5 Tabo K15 Tubo TRTS Tubo RS b FRT5
DANEIRO___om 925 925 925 $ 25 %25 925 925 825
(o T | 70, SKA NON—K NOTV=K NGNVK NGNVK NOVK NOT—K NON-K NIV-K
LUNGHEZZA m 40m 40m 40m ;%m 40 m 40m 40m 40m
SEZ. ARRNO Nornma 25 25 75 35 35 35 35
SEZ_PART, _Namm 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % T% T% T% X % T% % T%
SISTEMA_ DI DSTRIB. -5 =S IS TN-S Th-§ NS =S IN=5




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P2

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.

CLIENTE

Palazzo giustizia

A:
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQE4PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

]

Bl
|
D]

Bl

-

Bl
il
D]

]

-

Bl
0
D]

foglio 2/4

V2

REVISIOM/
GENERALE illuminazione | illuminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg. illuminazione lluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
T T omRTE 1 | PO, NSTATATA Kn ) T KA T KA T KA T WA T WA T WA T WA T KA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16_ 16 16 16 16
ALNENTAZIONE._ V WV 240V 45V U7V 240V 40V %40V %V %V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TiNTERwUTTORE] | WARCA TIPO P P P ® %P %P 2 2 2P
CORR. NOMINAE_A A 16 16 16 18 16 15 16 16
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA_ 30 mA _ 30 mA 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA
| POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
1 v L Tubo TKT5 Tubo K15 Tubo FRT5 Tubo K15 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
[ DUWETRO mm 925 925 925 $25 825 825 [WH $ 25
[Cavt [ [ TPO, SKIA NI NGVK NGTV-K NGTV-K MOV MOV MOV MO
SEZ ARRVO Yo 35 30 fo o 35 35 35 35
SEZ.PART, _Nxmmg 75 75 75 75 75 75 75 75
CADUTA DI TENGS, % 1% % % % 1% 1% 1% 1%
SISTEA DI DISIRIB. =S =S =S TS TN-S =S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQE4PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

bl

B

[ D]
|
D]

0]

-

D
I
D]

bl

B

[ D]
|
D]

foglio 3/4

REVISION/ -
iluminazione | illuminazione emerg.| iluminazione | fluminazione emerg.| illuminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO _| circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
. - — A 3 A ) 3 A 3 TR 3 A R
CORRENTE DI INPIEGO 16 16_ 16 16 16_ 16_
AMENTAZONE. 20V U0V 240 U7V 20V U0V
[ FATTORE DI CONTEMP:
TvemmoTToRE] | WARCA TPO 2 2 7] 2 2 »
CORR. NOWNAE A 16 15 16 16 16 16
INTERY, MAGNET, A CURVA 10 In CURVA_ 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA_ 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 0 mA__ 30 mA_
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
o WA T RIS 5o TRTS T RIS oo RIS oo RIS oo TS
DIAMETRO mm $25 $ 25 825 92 92 82
(oo T | TP, SGA FOK MOV NIV TON=X FONX M=K
Mm_&nmm 2.5rrI zsm zsm 23"' 2,5rrI zsm
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. X 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di DISTRB. TN-S IN-S IN-S IN-S =S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQE4PT

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA|

4

e

Bl

D]

2]

Bl

foglio 4/4

REVISION/ -
GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUTA'
T TOTERZE 1 | POT. INSTALLATA fn 7 KA 3 KA T_KA I KA I KA 3 KA T_KA I KA
CORRENTE DI _INPIEGO 5 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V. 400 V 240 vV 240 vV 240 vV 240 V 240V 20 V 240 vV
| FATTORE TN CONTEMP.
—__ TiNTewOTTORE] | WARCA TIPO T 2 % % 2 2P 2P 2
CORR. NOMINALE_A 0 A 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, _ A_ 30 mA 30 mA_ 0 mA 30 mA 30 mA 30 mA_ 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 K 6 KA KA
AT | WARCA, TPU Tubo TK15 Tubo TR15 Tubo TK15 Tubo TK1S Tubo TK15 Tubo FK15 Tabo FKI5
[ DIAMETRO mm 925 825 825 $25 $25 825 (W]
B v — ) NONV-K NOV-K NOTV-K NONV-K NON-K NONV-K NON-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRMO Nxmmg 75 25 75 75 25 75
SEZ_PART, Mo 25 75 75 25 25 25 25
" CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP2

COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -
DA QUADRO foglio 1/4
CARICHI NORMALI
: * V2
CLIENTE :

Palazzo giustizia

A: ) . . .
GIUGNO 1999 ] 5] Y] (] [ D] )]
= =l | ] = = | ]

DESCRIZIONE . N m

QUADRO ELETTRICO QESPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

REVISION -
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circutto 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
T TOTREE 1 | POT. NSTAUATA Rw T KA TR T A T R TR T R T R T R T R
CORRENTE DI_INPEGD 50 A 16 16 16 16 16 16
AUMENTAZIONE V 00V 40V 40V 240V 40V 40V 40V 240V 40V
| FATTORE DI CONTEMP.
 TINIEEEUTIORE] | WARCA, TIPO 4p 2 2p 2p 2p 2 2p 2p 2P
CORR. NOWINALE_A 32 _A 16 16 16_ 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. A 30 mA_ 30 mA 30 mA 0 mA 30 mA 30 mA 0 mA 0 mA
POT. DI INTERRUZ. KA [ 6 K 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ TG | WARCA TR0 o TKTS T TKTS Tibo TKTS Tubo FKTS Tubo TKT5 o FRTS o FKTS Tabo TRTS
DAVETRO ___mm 025 25 s 25 25 825 0 25 825 825
N - — IO ) RON-K NONK MK MONK RON-K ONK MK N
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO Nxmma 75 75 75 75 75 75 75 75
SEZ_PART. Nomma 75 75 75 75 75 75 75 75
CADUTA DI TENS. % % 1% X % % 1% % %
SISTEMA_ DI DISTRB. W-s S TN-S T-S H-S IN-S IN-S TH-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQESPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.

J

Bl

B

Bl

D

-

Bl

Bl

Bl

foglio 2/4

7y

REVISIOM! -
GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione  filuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVILEGIAT circuito 1 cireuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
— O | oL TSR R TR TR T TR TR T TR TR TR

CORRENTE DI _INPIEGO 50 _A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALINENTAZIONE  V 400 V 240 V 40 V 240 vV 240 vV 240 V 20 V 240 VvV 240 V

| FATTORE DI CONTEMP.

— TISIERRUTTORE] | WARCA TIF0 I 2 2 26 26 % 2 2 2

CORR. NOMINALE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16 16

| INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In

| CORR, DIFFFR, A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT, [ INTERRUZ, KA [ 6 K 6 KA 6 KA 6 KA B KA 6 K 6 KA E KA

P L Tubo TKT5 Tabo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FRTS Tabo FRTS Tabo FRTS
[ DAMETRO mm 925 925 925 925 925 925 $25 $2
SR I S— O ) ROk TR oK FOTK RO=K Tk TR NGK

LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNVO Nxmmg 25 25 25 25 25 25 15 25
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 2.5 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQESPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

]

-

D]
B
D]

D]
B
1D ]

Bl

Bl

-

D]
il
D

foglio 3/4

REVISIOM :
iluminazione | illuminazione emerg.| iluminazione | fluminazione emerg.|  illuminazione iluminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
- -— AL SN 3 WA 3T KA 3T KA 3 KW 3 WA 3 WA
CORRENTE DI INPECO 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZONE V 240V 240V P pL 240V %0V
[ FATTORE DI CONTEWP.
— TiNTERRUTTORE| | WARCA TP 2 2 2 2 2 2
TTCORR. NOMNAE A 16 16 16_ 16 16 16
| INTFRV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, _ A_ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA_
POT, DI INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 K E KA
— [CANALIZZAZ | | WARCA, TIPO Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
DAMETRO _om s 25 s 25 925 925 925 025
[cw T [ TP0, SRR MOVK HOVK MoK NON-K NOPV=K fopv=x
7 NREN0 oy yi Yo yL Ao o 35
SEZ. PART, _Moam 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENG. % 1% % % % % %
SISTEA DI DSIRE. IN-S IN-S IN-S - T-S =S
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REVISIOM :
GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUITA’
—_TOmRE ] | PO ST Kn 7 WA T T T R T WA I TR 3 T 3T WA T TR
CORRENTE DI INPIEGD 50_A 16 1 16 16 16 1 16
ALNENTAZIONE_V 400V 45V 240V 0V %V 40V 240V 40V
| FATTORE DI CONTEWP.
— TINTERRUTTORE] | WARCA TPO _ I 2 2 % 2 2 2 2
| CORR NOMNAE A 3 A 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA_ 30 mA _ 30 mA 30 mh_ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA ¥ 6K 6K 6 KA 6 KA 6K 6K KA
T WA TR o TKTS o TKTS o TKTS T TR o TKTS Tubo FKT b TKTS
DIANETRO mm 925 $25 825 825 925 $2 82
. — Y %W—K 4N8N_K :lunw—l( %W—K %W—K 4N87V_K %W—K
sﬂ_m_&m 75 75" 75 75 75 75 75
SEZ. PART. _Nxmma 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS, % 1% T % T T% T T%
SISTEMA D DISTRIB. IN-S TN-S IN-S IN-S IN-S TN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DA QUADRO
CARICHI NORMALI
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Yy

\TA :
GIUGNO 1999
DESCRIONE - 1 1 B T B 1 o [
QUADRO ELETTRICO QE6PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM/ .
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuto 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
T [OUmREE 1 | POT. INSTALAA K 7 A T WA T TA I WA T WA T WA T A I WA I KA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240V 240 Vv 0 VvV 40 V 240 vV 240 V 240 vV 4 vV
CFATIORE DT CORTER.
— TINTEREUTTORE] | WARCA TIPO _ rr T % 2 2 9p % 2 2
CORR. NOMINALE A » A 18 18 16 18 18 16 16 16
INTER. MAGNFT. CURWA 10 I CURAT0 In CURA 10 In CURVA 10 I CIRA 10 I CQURA 0 In CURA 10 In CURVA 10 I CURVA 10 I
30 mh 30 i 30 mh 30 mi 30 mh 30 i 3 mh 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ TcoummmE ] | WRA PO Tubo KI5 Tubo K15 Tubo K15 Tubo FKT5 Tubo FK1S Tubo FK15 Tbo FK15 o FK15
| DIAMETRO mm $25 825 # 25 $25 $25 825 825 $ 25
CAVI ] | TIPO, SIGLA NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOTV=K NOZV-K NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m ;%m 40 m 40 m 40 m ;%m
SEZ. ARRMO _Nxmmq 2.9 29 25 2.9 P 29
SEZ. PART. _Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 2.5
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di DISTRB. N-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S
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REVISIOM/ -
DEFINIZIONE CARICO | GENERALE illuminazione | flluminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione  |lluminazione emerg. illuminazione | flluminazione emerg.
CARICHI PRMLEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
SN — AN ) 3 WA ) ) T T ) ) T T )
CORRENTE DI INPIEGO 50 _A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE_ V 400 V 240  V 20 V 20 V 20 V 20 V 240 V 20 V 240 V
[ FATTORE DI CONTEMP.
—__ TINIERRUTIORE] | TPO I 2 2 2 2 2 2 2 2
CORR. NOMINALE A 3 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER. A 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
CANALIZZAZ. [ WARCA, TIPO' Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FRTS Tubo FRTS Tubo FRTS Tubo FRTS Tubo FRTS
DIAMETRO mm 82 82 $ 2% $25 $25 $25 $25 $25
[\ [ TIP, SKIA NOZV-K NOZV-K NOV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOZV-K
LUNGHEZZA m 4 m 4 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO _Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25 25
SEZ. PART. _ Nxmmg 2.5 2.5 2.5 2.5 25 25 25 25
PORTATA GVD_A
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SSTEMA [V DISTRIE. =S =S =S =S TH-S TN-S TN-S TN-S
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REVISIOM :
iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione illuminazione _emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circutto 6 circuito 7 circuito 7
S — TN T WA T WA L) L) T WA T WA
CORRENTE DI INPIEGD 16 16 16 16_ 16_ 16
AUMENTAZONE V 40V %V 4V WV 45V 40V
| FATTORE DI CONTEMP.
— TINTERRUTIORE] | TPO 26 2 % 2 2 26
CORR. NOWNALE_A 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, A _ 30 mA 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA
POT, DI INTERRUZ KR 6 K 6 KA 8 KA 6 KA 6 K 6 KA
| [caaLzZaz. ] | WARCA TIP0 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKT5
[DAER0_mm 9% (W5 9725 ¥ 25 $ 25 $25
B -\ ; S— I ) =3 %W—K bmw_K %W—K i||g7v—|( %W—K
SEZ- ARG o 75 75 75" 75" 75 75
SEZ PART. _Moam 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TEYS. % % % % % % %
SISTEMA DI DISTRIB. T-S IN-S IN-S IN-S TS TN=S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6P2

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
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CARICHI CONTINUITA]
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REVISIOM
GENERALE 1 2 3 4 5 6 7
DEFINZIONE caico | S prese (1) prese (2 prese (9 prese (4 prese (9 prese (6 prse (1)
- — SN 7 KA T KA T WA T KA T KA PR T WA T KA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
AMDTOE V- 400V %0V %0V %0V %0V %0V %0V %0V
| FATTORE DI CONTEWP.
—_ TINTERRUTIORE] [ WARCA, TIPO _ 4P % 2 2 26 % 2 2
CORR. NOMINALE_A 2 A 16 16 16 16 16 16 16
[ INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[ CORR, DIFFER___A_ 30 mi_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mh_ 30 mA_ 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
— [N [ WO, TFO Tubo TKTS Tabo FRTS Tabo FRTS Tubo FRTS Tubo RS Tubo FRTS Tabo FKT5
T iwEmo mm 9 25 825 925 925 925 925 925
[cavr [ TIPO, STA 3.[?7""‘ %W—K NOZV=K %W—K i.||g37v-|( %w-x NOV—K
SEZ. ARRIVO ﬂmmg 35 35 750 35 35 35" 750
SEZ._PART. _Nom 25 75 75 75 75 75 75
["CADUTA DY TERS. % 1% 1% TX T 1% 1% TX
SISTEWA DI DISIRIB. IN-S IN-S N-S N-§ IN-S IN-S N-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE7P2

DA QUADRO
CARICHI NORMAL!

CLIENTE :

Palazzo giustizia
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GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE7PT
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REVISION/ :
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 gircuito 2 gircuito 3 circuito 4 gircuito 5 gircuito 6 gircuito 7
T TOmRZE 1 | POT. INSTAIATA Kn 7 RA T WA T R T WA ML) ML) ML) ML) ML)
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16 16 16 16_ 16 16
AUMENTAZIONE_V w0V 4V 4V MV MV MV 245V MV WV
[ FATIORE. DY CONTERP.
—___ TINIERRUTIORE] | WARGA, TIPO _ I 2 2% % % % % % %
CORR. NOMINAE A H A 16 16 16_ 16 16 16 16 16
INTERY. MACNET. A CURYA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
['CORR. DIFFER, _ A_ 30 mA_ 30 mh_ 30 mh_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mh 30 mh
POT. DI INTERRUZ, KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
I | WRG, TR0 Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKT Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FK15 Tubo FKT5 Tubo FKT5
DAMETR) —mm 925 925 9% 925 s 25 s 25 25 s 25
[oav T [P0, SA NOTV-K NOTV-K NON=K NON=K NON=K NON-K NON—K NON-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ ARRND Nammq 25 75 725 25 725 725 725 725
SEZ_PART, Mo 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TEXS. % % % % % % % % %
SISTEMA DI DISTRIS. =S =S NS =S TH-S TS TS T-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE7P2

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.

CLIENTE :
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REVISIOM/ -
GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione lluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRMLEGIATI cireuito 1 cireuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 cireuito 4
— TOTERZE 1 | POT_INSTALATA K I 3 KA 3 KA 3 KA T WA T WA 3 KA 3 KA 3 KA
CORRENTE D INPIEGO 50_A 16 16 16 16 16_ 16_ 16_ 16
ANDTAZOE V- w0V MWV 240V 240V %V WV 240V 245V 40V
| FATTORE DI CONTEWP.
— TINTERRUTTORE] | WARCA TIPO _ 4P 2 26 28 % 2 2 28 26
CORR. NOMINAE A 2 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNET. A CURVA 10 1n CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CLRVA 10 In CLRVA 10 In CURVA 10 In CURYA 10 Tn
| CORR. DIFFER, A 30 mA 0 mA 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA I 8 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA B KA E KA
[ v L L o TKT5 o TKT5 Tubo FKTS Tubo FKT5 oo TKT5 o TKT5 Tbo TKT5 b FRTS
[ DIAMETRO mm $25 $25 # 25 #25 9§25 $25 $25 825
eV [P0, SIGIA NOV-K X NOV-K NOV-K NOV-K NOVK NOVK NOIVK
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRIVO Moo 75 75 25 75 75 75 75 75
SEZ_PART, _Nom 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DY TENG. % % % % % % % % %
SISTEMA_ DI DISTRE. TS =S =S =S =S S ™S =S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE7P2

CLIENTE

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE7PT
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REVISION/ :
iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
_TUTERZE ] | POT INSTALAA Kn 3 WA 3 WA 3 KA 3 WA 3 W& 3 A
CORRENTE DI INPIEGD 16 16 16_ 16 16 16
ALNENZOE v 2V 2V 4V # Vv 20V 2V
[ FATTORE DI CONTEWP-
TTErwUTIORE] | WARCA TIPD 2 2 2 2 22 2
T TTcORR NOWMAE A 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNFT, A CLRVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, __A_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_
| POT, DI NTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
e WA TR b TRTS Tk TRTS b FKTS o KT o TKTS o TKTS
DAVETRO 925 925 925 925 $25 925
T — ) TNk IOV MK NONVK oK MK
SLUEMHWARHVD Hmm 2.5m 7.5m 9.5m ﬁ)m Z5m Zﬁm
. __Nxmmg 25 25 25 25 25 25
['CADUTA DI TEXG, % % 1% i % 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. =S N-S IN-S IN-S =S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE7P2

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

CLIENTE
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DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE7PT
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REVISIOM :
GENERALE 1 2) 3 4 6) 6
DEFINGIONE CARICO | A prse (1) prse (2 prese (9 prose (4 prse (9 prse (9 prese (7)
S 1 — AL ) L) ) T WA ) ) ) )
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16_ 16 16 16_ 16_ 16 16
AUMENTAZONE V 00V 40V 40V 40V 40V 240V 40V 40V
[ FATTORE DY CONTEWP
— TINTERRUTTORE] | WARCA, TP _ ] ) 2P % 2 ) 2P 2
CORR. NOWNALE A 2 1 16 16 16 16 16 16 15
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA 0 mh 30 mA 30 mA 30 mA 0 mh 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 5 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ oo | ARG, TFO Tubo FKI5 Tubo FKI5 Tubo TK15 Tubo FKI5 Tubo FKI5 Tubo FKI5 Tubo TK15
[DWETRO ——mm 625 625 025 025 25 825 025
[CAVT ]| TIPO, SIGA NOTV-K %W—K %ZV—K %W—K NOTV-K %W—K iomv_K
SEZ. ARRNO Voama A0 75 35 35 750 75 35
SEZ_PART, _Nxm 25 75 75 75 25 75 75
CADUTA DI TENS. % % % i3 i3 % % 1%
SISTEWA_ DI DISTRB. TN-S =S IN-S IN-S TN-S =S IN-S
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REVISIOM
| GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
——ToMRE—T [ PO ARA R L) T L) T WA T WA T WA L) ) L)
CORRENTE DI _INPIEGO 5 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240 V 40 vV 240 Vv 20 vV 20 V 20 V 20 V 240 N
| FATTORE DI CONTEMP.
—__ TiNTERROTTORE] | WARCA, TIFO T % % 2 2 2 2 2 2
CORR. NOMINALE A 3 A 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA D mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA () 6 KA 6 K 6 K 6 K 6 KA 6 KA () 6 K
—— T | WA PO o FKTS o TRTS Tubo FKTS Tubo RS Tbo FKTS o RIS o TRTS Taba RIS
DAETR0____mm 25 925 825 25 [WH 925 825 825
P - S— O 1) NONK NON-K NON-K MON-K NOAK NONX NON-K MNX
e o i e o i 1 s
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISIRB. -8 -8 =S TN-S TN-S IN-S TN-S TN-§
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PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE8P2

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.

CLIENTE :
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REVISIOM/ :
GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione flluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRIVILEGIAT circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 cireuito 4
P - S— A 7 WA ) ) ) 3 A 3 A 3 WA 3 A 3 Wk
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE_V 0V WV WV WV P2 WV WV WV WV
FATIORE D1 CONTERP.
—_ TINIERBUTTORE] | WARCA TIPO _ I 2 2 2 2 2B 2B 2B 2B
CORR. NOMNALE_& H 2 16 16 16 15 16 16 16 16
INTFRV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[CORR. DIFFER, A _ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA X mA
POT. DI INTERRUZ. KA ) ) ) () 6 KA 6 KA 6§ K § KA E K
[ TCINAIRY T | WK TFU Tubo TKTS Tubo TKTS Tubo TKTS Tabo TKT5 Tubo FKT5 Tubo TKTS Tubo FKT5 Tubo FKT5
DIVETRDmm "2 s 25 s 2% 925 $25 925 s 25 925
[ e [ TIPO,_SGLA hunw—l( NOV-K NOV-K NOV-K NOV-K %W—K NOIVK %W—K
oA e 35 $0 $0 $0 i 35 750 75
SEZ_ PART, _Momma 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENG. % % % % % % % % %
SISTEMA DI DISTRI. TS =S TS ™S TS M-S =S ™S
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PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE8P2
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REVISIOM -
iluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | flluminazione emerg.|  illuminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circito 6 circuito 6 ciruito 7 cireuito 7
P 5 — S Y W T R MY MY MY MY T K&
CORRENTE DI INPIEGD 16 16 16 16 16_ 16_
ALMENTAZONE_V 4V 40V 20 40V 40V %0V
[ FATTORE DI CONTEMP.
— TINTEREUTTORE| | WARGA, TIPO _ 2 2 2 2 2 2
CORR. NOMNAE A 16_ 16 16 16 16_ 16
INTERV, MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, A 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ KA 6 K 6 KA 6 K [ 6 KA 6 KA
[ [CANADZZAZ. | | WARCA, TIPO Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKTS Tubo FKTS
DRETRO ___mm $25 825 $25 82 82 $25
[cav | O NON=K NOTV=K NON—K NOV—K NONK NOTV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40m 4 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO_Nxmmg 25 25 25 25 25 25
SEZ_PART, Mommq 25 25 25 75 75 75
CADUTA DI TENS. % % % % % % %
SITEMA Dl DISTRB. IN=S TR TN=S TN-S TS NS




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE8P2

CARICHI CONTINUITA

DA QUADRO

CLIENTE :

Palazzo gi

ustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRQ ELETTRICO QEBPT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

D

Bl

Bl

Bl

D

Bl

Bl

foglio 4/4

REVISIOM :
GENERALE 1 2 3 4 5, 6 7
DEFVZIONE ARICO | e prse (1) prese (2 prese () prese (4 prese () prese (6 prese (1)
i — AV T 3 KA 3 KA T KA T WA T KA T KA T
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 18
ALMENTAZONEV 400V P %0V %0V %0V %40V %0V %0V
| FATTORE DI CONTEMP.
—__ INTERRUTTORE] | PO 48 2 26 % 2 2 26 2
CORR. NOMINALE_A 2 A 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DFFER, A 30 mA_ 30 mA 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 Kh 6 Kh 6 KA KA
ORI | WK, TR0 Tubo TKT5 Tubo TKTS Tubo TKTS Tubo TS o FRTS o FRTS Tabo FRTS
[ DUWETRO mm $ 25 $ 25 ® 25 $ 25 $ 25 $ 25 825
N -\ — ) NN-K %W—K 3."97\’"( %W—K NOV-K %W—K ioID]V—K
SEZ. ARRNO »’L‘m o 35 35 35 750 35 35
SEZ_PART, Nxmm 75 75 75 75 75 75 75
CADUTA DI TERG., % X % il 1% X T 1%
SISTEWA DI DISTR. N-S N-§ IN-S IN-S N-S TN-§ IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P3

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETIRICO QE1PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

D

®

v

v

v

v

v

v

foglio 1/4

Z2

GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circito 5 circuito 6 circuito 7
—— UM | Fo SAINA R T WA TR ) TR TR T WA T WA T TR
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16_ 16_ 16_ 16 16
ALINENTAZIONE V 400V 40V 40V 40V 240V 240V 40V 40V 240V
| FATTORE DI CONTEMP-
—_ [ERRUTTORE] | WARCA, TIFO IT) 2 2p 26 2P 2 2 2P 2p
| CORR NOMINAE A 2 _A 16 16 16 16 16 16 16 18
| INTFRV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA 3 mA_ 30 mA_ 0 mh 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
| POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ [cAAnZzaz. | | WARCA, TIP0 fubo FKT5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 tubo FKT5 {fubo FKT5 Tubo TKT5 Tubo FKTS
[TUNETRO __mm (¥ 825 825 $25 $25 825 625 625
] | TIPO, SIGLA NOZV-K NOZV-K NOTV-K NOTV-K NOZV-K NOTV-K NOZV-K NO~V—K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m ﬂm 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRIVO  Nxmmq 2.5 2.5 2.5 2.5 25 2.5 2.5
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P3

CLIENTE

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRQ ELETTRICO QE1PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRMLEG.

4

Bl

B

Bl

D]

foglio 2/4

Yy

REVISIOM :
DEFINIZIONE CARICO | GENERALE iluminazione | flluminazione emerg. [  illuminazione | flluminazione emerg.|  illuminazione  flluminazione emerg. illuminazione | flluminazione emerg.
CARICHI PRIVILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
T [OTENZE 1 | POT. INGTALATA Kw 7_KA 3 KA 3 WA T KR T R IR 3 KA 3 WA T KR
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240 V 20 V 240 V 240V 240 V 240 V 20 V 24V
— TINTEREUTTORE] | WARCA TIPO I 2 2 2% 2p 2 2 % 2
| CORR. NOMINALE A 2 A 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mh 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
| POT. Y INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 8 KA 6 KA
[ TeRNETIERT | WA TR0 b TKTS T TKT o TKT Tibo TKTS Tibo KT Tibo FKT5 o RS Tubo TRT5
DIAMETRO ‘mm 925 9 25 825 $25 $25 $25 $25 $25
I\ [ TP0, SiGIA NOTV=K JOK JONK 1K NOIV-K NOV-K NIVX IONK
SEZ. ARRIVO lrlnxmm Z%m 9.5m 9.5m 7_5m ;%m Z%m 9.5m 9.5m
SEZ. PART, _Nxmmg 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P3

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE1PT

0]

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

-

[ D]
|
D]

0]

-

[ D]
Bl
D]

bl

B

D]
-
1D

foglio 3/4

REVISION -
iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg. illuminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
— TomNmE 1 [ POT SR Kw 3 KA 3 WA 3 WA 3 WA 3 W& 3 KA
CORRENTE DI INPIEGD 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V. 240V 40V 240V 240V 240V 240V
[ FATTORE DI CONTEMP-
— TINTERROTTORE] | WARCA TPO % T T 2 » 2
CORR. NOMNALE_A 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, __A_ 30 mA 30 mA_ 30 mA_ 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
T | WA TR0 Tuo FKT5 o FKTS o FKTS Tubo RIS Tubo RIS Tabo RIS
[ DIAMETRO mm $ 2 9§25 825 825 825 82
[cav T [P0, SGA NOTV=K NOTV=K MV MV MoV MoV
SEZ. ARRNO lrlr;tm ﬂm Z%m 2.5m Zﬁm 7.5m Z5m
SEZ. PART. _ Nxmm 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Dl DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE1P3

CLIENTE :

Palazzo gi

ustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE1PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA

4

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

foglio 4/4

REVISIOM :
GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUITA'
O [ TOT A R TR ) ) LY LY T WK LY TR
CORRENTE DI _INPIEGO 5 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240 vV 40V 240V 240 V 240 V 240 V 240 V
— TINTEREUTTORE] | WARCA TIPO _ 4p 2 2 2 2 2 2p 2
CORR. NOMINALE A 32 A 16 _ 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
QR (777 v WL o TRTS o TRTS o TRTS o TRTS Tubo RS Tubo FKTS Tubo FRTS
[DANETRO ___mm 62 9§25 625 $25 825 625 §25
. S— O L NON=K NOTV-K NON-K NOTV=K NON=K NON-K NON-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO_Nxmmg 25 25 25 25 2.5 25 2.5
SEZ. PART. _ Nomi 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Df DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P3

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

Palazzo giustizia

A:
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

0]

0]

2]

bl

2]

0]

v

v

v

v

v

v

foglio 1/4

iz

GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
T TomREE 1 | PO ISAIAA Rw T WA T WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA
T TCORENTE DI NPER 50 A 16 16 16 16 16 16 16_ 16_
ALNENTAZIONE_V W00V 240V 240V 240V 240V 240V 240V 240V 40V
| FATTORE DI CONTEMP.
—_ TINTERRUTTORET [ WARCA TIPD _ 4P 2 2 28 26 26 26 26 26
CORR. NOMNAE A A 16_ 16_ 16_ 16_ 16_ 16_ 16 16
INERV. MAGNET. A CURVA 10 1n CURVA 1D In CURVA 1D In CURVA 1D In CURVA 1D In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 0 mA 30 mA X0 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ KA Y 6 KA 6 KA Y Y 6 KA 6 KA 5 KA KA
[ TCINAITIT T [ WRCA TR Tubo TKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo KT Tubo FKT5 Tubo FKT5
DIAMETRO 'mm 925 925 825 925 $ 25 $ 25 $2 92
I v — ) NOTV-K NOTV-K NOTV-K NOTV-K NOTVK NOTV-K NOTV-K NOVK
LUNGHEZZA  m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO Mornmq 25 25 25 75 75 75 75 25
SEZ, PART. o 75 75 75 75 75 75 75 75
["CADUTA DI TENS. % TX TX TX TX TX TX T% T%
SISTEMA DI DISIRIB. IS IS TN-S TN-S IN-S IN-S NS ™S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P3

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRMLEG.

éé

0]

-

-

[ 0] [ D] [ 0]
| Bl Bl
D] D] D]

0]

0]

foglio 2/4

Yy

REVIS/OM! -
GENERALE iluminazione | iluminazione emerg.[ iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione lluminazione emerg. illuminazione | jlluminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRVLEGIAT circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 cireuito 4 circuito 4
T TOTERTE ] | POT. IGALAA 7 WA T WA T A T WA T KA T R T KA T KA
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16 16 16 18 18 18
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240 V 240 V 20 N 20 V 20 V 240V 240V 240V
| FATTORE DI CONTEMP.
—___ TiNTERROTTORE] | WARCA TIPO P 2 2 2 2 % 2p 2P 2p
CORR. NONINAE_A 2 1 16 16 16 16 16_ 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, _ A 30 mA 30 mA 30 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA_ 0 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 K\ 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
CANALIZZAZ. [ WARCA, TIPT Tubo FRT5 Tubo FR15 Tubo FR15 Tubo TRT5 Tubo FR15 Tubo FRKT5 Tubo FRT5 Tubo FRT5
DIAMETRO mm $25 $25 825 825 $25 $25 $25 92
[cawt T | TP0, SGA NOV—K NOV—K 4ON07V—K %W—K %lgN—K ;IgW—K 4Ng7V—K NOTV-K
SEZ. ARRNO lrlr;tmm %m Z%m 2.5m Zﬁm Z5m Z5m 2-5m %m
SEZ_PART. _ Nxmm 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA D DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S TN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P3

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

]

Bl

Bl

]

Bl

Bl

]

Bl

foglio 3/4

REVISION! -
iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | lluminazione emerg.| illuminazione illuminazione_emerg.
DEFINIZIONE CARICO _| dircuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7

N o\ — ALY X ) ) ) T A T A T A
CORRENTE DI_INPIEGO 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE _ V 240 240V 240 240V 240V 240V

[ FATIORE DI CONTEMP-

— TINTERRUTTORE] | WARCA TFO_ 2 %P % % % %
CORR. NOMINALE A 18 16 16 _ 16 _ 16 _ 16 _
INTERY._MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In

30 mA_ 30 mA_ 30 mh_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_

POT. DI INTERRUZ. KA 6 K 6 K 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA

TR | WRCL TPU 0 RS o RS o TKTS T TS o TS T TS
DIAMETRO mm 925 $ 2% 825 825 825 825

CAVI T [ TP, SIGEA %W—K i.l?]V—K i.l?]V—K iOI!ﬂV—K %W—K %W'K
LUNGHEZZA m m m m m m
7 2.5 2.5 25 25 25 75

SEZ _PART. __Nxmm 25 25 25 25 25 25
CADUTA DY TERG, % i3 i3 i3 i3 i3 %
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE2P3

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA|

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE2PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

bl

D]

bl

bl

bl

foglio 4/4

REVISIOM -
GENERALE prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUTA'
T [OmNZE 1 | POT. INGTALLATA Kw T KA 3 KA 3 KA 3 KA I WA I WA 3 WA R
CORRENTE. DI INPIEGD 50 A 18 18 18 16 16 16 16
ALIMENTAZIONEV 400 V 240 V 240 V 240V 240 V 20 V 20 V 20 V
| FATTORE DI CONTENP.
—___ TinTEmwOTIORE] | WARCA TIPO T 2 2 2 2 % % 2
CORR. NOMINALE_A A 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR, A 0 mh 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA § KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
— CANAEIE ] | WRG, PO Tubo TK15 Tubo TR15 Tubo FKI5 Tubo FKI5 Tabo FKI5 Tao FK15 Tubo FKIS
[ DAMETRO mm $25 $25 $25 $25 625 625 [W5]
CAVI ] | TPO, SBIA %W—K NOTV-K NOTV-K NOTV-K %W—K th'K hl?]V‘K
SEZ. ARRIVO mmmg 2.5m ;%m ;%m ;%m 9.5m 9.5m 9.5m
SEZ._PART. _Nom 25 25 25 25 75 75 75
["CADUTA DY TERS. % Tx % TX % 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISIRE. TN-S NS N-S IN-S IN-S IN-S TN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P3

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

Bl

]

2]

2]

2]

foglio 1/4

iz

REVISIOM .
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 ircuito 7
T TOMERTE—1 | POT. NSTAIATA Kn 7 KA T WA T RA T RA T RA T RA T RA T RA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 1 1 1 1§ 1§ 1 1
ALMENTAZIONE_V 00V 240 240V 240V 240V 240V %0V 240V
—__ TINTERRUTTORE] | WARCA, TIP0__ I 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
CORR. NOMINAE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16
INTERV._MAGNET. A CURVA 10 In CURYA 10 In CURYA 10 In CURVA 10 1n CURVA 10 1n CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 1n
[ CORR. DIFFER, __A_ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA
POT, D NIERRUZ KA I 6 KA 6 KA 6 K 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ TEARAIET T [ WARGA, TIPO Tubo K15 Tubo K15 Tabo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
DAMETRO __rom 8% 25 025 0 25 925 (W5 025
[\ [P0, STA iugw—x %W—K ygw—x %W-K %W-K %W-K ygw—x
ﬂmnmm 23m 2.5m 7.5m zsm zsm zsm 7.5m
SEZ_PART, _Nammg 25 25 75 25 25 25 75
CADUTA D1 TENS. % % % % 1% 1% 1% %
SISTEA_DI DISTRIB. N-S =S =S IN-S IN-S IN-S N-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P3

DA QUADRO
CARICHI PRIVILEG.

CLIENTE :

Palazzo gi

ustizia

A
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

-

Bl

Bl

]

Bl

Bl

Bl

foglio 2/4

22

REVISION/ .
GENERALE iluminazione | iluminazione emerq. illuminazione | iluminazione emerg.| illuminazione  jlluminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO _ | CARICHI PRVILEGIATI cireuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
— O | O WA R TR T T T T ) ) TR TR
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 400 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 20 V 240 V 240 V
| FATTORE DI CONTEMP.
—__ TiNTERRUTTORE] | WARCA, TIFO T 2 2 2 % 2 2p 2P 2P
CORR. NOWINALE_A 3 1 16 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFFR. A 30 mA D mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
TN [ WA TR0 o TKTS o TKTS o TKTS ko TKTS ko TKTS o KIS o FKTS o FKTS
DIAMETRO mm 825 825 825 $25 825 825 825 825
[ T | TIP0. SR NOVK NOV—K NOV—K NOV—K NOV=K NOV—K NON=K NOIV-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRIVO Nxmmg 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 25 25 25
SEZ._PART. _Numm 75 75 75 75 75 75 75 75
CADUTA DI TENS. X 1% 1% 1% 1% 1% 1% 12 12
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P3

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

2
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-
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D]

foglio 3/4

DESCRIZIONE .
QUADRO ELETTRICO QE3PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM/ :
lluminazione | illuminazione emerg.[ illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
. — A ST 3 KA 3 KA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA
CORRENTE DI INPIEGO 16 _ 16 16 16 16_ 16_
ALIMENTAZIONE ¥ 240V WV WV 40V 240 40V
| FATTORE DI CONTEMP.
TR | WA T » » » 7 » 2
A 16 16 16 16
| INTERY. MAGNET, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER,__A_ 30 mA_ 30 mA_ K 30 mA_
POT. D INTERRUZ, KA 6 KA 8 K 6 KA 6§ K 8K E KA
— [CANAZZAZ. | | WARCA TIPO Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo K15
[ DAMETRO mm $25 825 §25 825 825 (W
CAVI T [ TIPO, SIA NOZV-K NOZV-K NOZV-K iOIﬂW—K i.I?]V—K i.I?]V—K
SEZ. ARRMO mmm ;%m ;%m ;%m 9.5m 9.5m 9.5m
SEZ, PART, _Nmm: 25 25 25 25 25 25
[ CADUTA DI TENS, % % T% 1% 1% 1% 1%
SISTEA D[ DISTRB. -5 -5 IS IS IS IN-§




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE3P3

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA|

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE3PT

4

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

foglio 4/4

REVISIOM :
GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
——TOmRET—T [ PO SAINA R TR TR ) ) ) TR ) )
CORRENTE DI _INPIEGO 5 A 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE_V 400V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V
— TINIERRUTIORE] | WARCA, TIPO ) 26 2 2 2 2 20 2
| CORR. NOMNAE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA_ 30 mA 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
[ oMz, | WARGR, TR0 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tabo FKT5 Tubo FKTS Tubo K1 Tubo K15 Tabo TRTS
TR0 (W5 925 925 925 925 %25 %25
[cavt T | TiP0, SKiA NOT=K NONK MIVK NOTV=K NOTV=K NOTVK NOTV-K
LUNGHEZZA m 41% m 41% m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO Nxmmgq
SEZ_PART. _Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 12 12 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P3

CLIENTE

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE4PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

2]

D]

0]

2]

D]

0]

foglio 1/4

2

REVISIOM!
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 circuito 6 circuito 7
T T OTERZE 1 | POT. NSTALAA Rw 7 WA T WA FIL) T WA T WA FIL) T WA R 3T WA
| CORRENTE DI INPEGO S0 _A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE_V 400V 40V 40V %0V 40V 40V %0V 40V %0V
—_ [INTERRUTTORE] [ WARCA TIP0 4P 2 % 2 2 % 2 % 2
CORR._NOMINAE A A 16 16 16 16 16 16 16 16_
INTERY. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 o CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 o CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR. DIFFER, A 30 mA_ 30 mA 30 mh_ 30 mA_ 30 mA 30 mA _ 30 mA 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA [ 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
ORI | WA TR T FRIS il FRTS, Tubo TKT5 Tubo TKTS Tubo KT Tibo FRTS o RS Tibo FRTS
[ mm 925 %25 025 $ 25 25 925 025 (W5
Tca T [ TF0, SGA NOV-K NGV-K NOTVK NOV-K NGTV-K NOV—K NOTV-K NOV—K
LUNGHEZZA m 40m 40 m 40 m 40m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRINVD Nommg 725 25 25 725 25 25 25 25
SEZ. PART. Do 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENG. % % % 1% % % 1% % T
SISTEMA DI DISTRIB. WN-S N-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P3

DA QUADRO
CARICHI PRIVILEG.

CLIENTE

Palazzo ¢

iustizia

DATA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQE4PT

4

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

Bl

Bl

Bl

]

Bl

foglio 2/4

2

REVISIOM .
GENERALE iluminazione | lluminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg. illuminazione lluminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI PRMILEGIAT circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuto 3 circuto 4 circuito 4
T TomNZE 1 | POT, ISTALATA Kn 7 WA R T KA T WA T WA T WA T WA T WA T WA
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16_ 16_ 16_ 16 16_ 16_
ALVENTAZINE V 0V 240V 240V 240V 240V 240V 4V 245V 245V
S 773 AR 3 » » % % T3 T3 % %
CORR. NOMNALE A 0 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A _ 30 mA _ 30 mA_ 30 mA_ 0 mA_ 30 mA_ 30 mA 30 mA X0 mA
POT. DI INTERRUZ, KA ) [} [ 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 5 KA E KA
—— IV | VAR TR Tubo FRTS Tubo FRTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tabo FRTS Tabo FRTS Tabo FRTS
DAVETRO __mim s 25 s %5 s 25 325 825 925 82 825
[CAVL ]| P0, SEA NON=K NON-K NON-K MoK NOV=K NONV=K NON=K NON-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO Ny 75 75 75 75 75 75 75 75
SEZ, PART. o 25 25 25 25 25 75 25 25
CADUTA DI TENS. % % T% T% T% T% 1% T% T%
SISTEMA DY DISTRE. =S =S ™-S =S N-S IN-S N-S =S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRQO ELETTRICO SQE4P3

CLIENTE

Palazzo g

justizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQE4PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

-

Bl

Bl

-

Bl

Bl

-

Bl

foglio 3/4

REVISIOM -
iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.(  illuminazione illuminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
——TOmRE—T | o A R TR TR TR LY LY LY
CORRENTE DI INPIEGO 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V 20 V 20 V 240 V 240 V 240 V 240 V
[ FATTORE DI CONTEWP.
—___[ivremworroRE] | WARCA TPO 2 2 2 2P 2P 2P
CORR. NOMNALE A 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. __A_ 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
| POT. f INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
[ TR | WRCA TFO Tabo FKTS Tabo FKT5 Tabo FKT5 Tabo FKT5 Tabo FKT5 Tubo FKT5
DIAMETRO mm 82 [W]] $25 82 825 82
CAVI ] | TPO, SIGLA NOV—K NOZV—K NOZV—K NOTV-K NOTV-K NOZV-K
LUNGHEZZA  m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRNO Nxmmg 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
SEZ. PART. _Nxmmgq 25 25 25 25 25 25
PORTATA CAVD_A
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA D DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE4P3

COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :
DA QUADRO foglio 4/4
CARICHI CONTINUTA
f
CLIENTE :
Palazzo giustizia
o :GIUGNO 1999
0] 0] Bl Bl Bl 0] 0]
) ) ) ) ) ) )
DESCRIZIONE . N m

QUADRO ELETTRICO SQE4PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

REVISIOM/ : @ ;; ?; ?; ?; ?; ?; ?;

GENERALE prese (1) prese (2) prese (3) prese (4) prese (5) prese (6) prese (7)
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI CONTINUITA'
N . — AT N 7 WA 3 KA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA 3 WA
CORRENTE DI _INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V. 400 V 240 V 240 V 240 V 240 V 20 V 240 V 240 V
| FATIORE DI CONTEWP.
[ WARCA, TIFO 4 %P 2p 2 2 2» 2» 2
CORR. NOMINALE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
O] WA T Tubo FRTS Tubo FRTS Tubo FRTS Tabo FRTS Tubo FKTS Tabo FKTS Tubo FKT5
DIAMETRO mm 925 9 25 825 925 825 $25 825
CAVI ] | TIPO, SIGLA NOZV-K NOTV—K NOZV—K NOZV-K NOZV-K NOZV-K NOTV-K
LUNGHEZZA  m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m ;?Sm 40 m
SEZ. ARRVOD _Nxmmq 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
SEZ_PART. _ Nxmm 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA Di TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI _DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP3

CLIENTE

Palazzo giustizia

A :
GIUGNO 1999

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

foglio 1/4

Yy

DESCRITOE : o [ 3 S ) I v B )
QUADRO ELETTRICO QESPT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM -
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 gircuito 5 ircuito 6 gircuito 7
S - — A ) T WA ) ) ) ) ) ) L) L)
CORRENTE DI_NPIEGD 50 _A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALINENTAZIONE V. 0V 240V 240V 240V 240V 4V 4V 40V 240V
[ FATTORE DV CONTEWP
— TINTEREUTTORE] [ WARCA, TIF0 _ I 2 2P 2P 2 ) 2 2 %
CORR. NOMINAE A 2 _A 16 16 16 16 16 16_ 16 _ 16_
[ INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[ CORR. DIFFER.__A_ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA 30 mA
| POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
— TeaTRRT T | WARCE RO Tubo FRTS Tabo FKTS Twbo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5 Tbo FRT5 Tubo TRTS
DANETR) ——mm (W5 s %5 %5 %5 25 s 25 925 WA
PR - — O 41 NOV=K NOTV-K NOTV-K NOTV-K NOTV-K NOTV-K NOTV-K NOTV=K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRMO Nummg 25 25 75 75 75 75
SEZ_PART, _Nxmma 75 75 25 25 25 75 75 25
CADUTA DI TENS., % 1% % % % % T% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIS. IS =S -5 ™S TN-S IN-§ IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP3

CLIENTE :

Palazzo giustizia

DATA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRQ ELETTRICO SQESPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI PRVILEG.

2

Bl

-

Bl

D

foglio 2/4

V2

REVISIOM :
DEFINIZIONE CARICO | GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione filuminazione emerg. illuminazione | illuminazione emerg.
CARICHI PRMLEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
P - — ALY ) ) L) ) ) ) ) ) )
CORRENTE DI INPIEGD 5 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALMENTAZIONE  V 400 V 20 V 20 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 20 N
[ FATTORE DI CONTEMP-
— INTERRUTTORE] | WARCA TPO ® 2 % 2 2 2 2 2 2
| CORR NOMINAE A 32 _A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. __A_ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA 30 mA
| POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
TN [WRA T b TRTS b RIS Tba RIS e RIS e RS o TS o TRTS T TRTS
DIAMETRO mm 825 825 $25 $25 $25 92 825 825
[aw [ [P0, SR NGN-K NON-K UK NI NGV NONV—K NONV—K NONV—K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
25 25 25 25 25 25 25 25
SEZ. PART. _ Nxm 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S N-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQE5PS3

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO

1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO SQESPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

-

Bl

foglio 3/4

REVISION! :
lluminazione | illuminazione emerg.|  illuminazione | illuminazione emerg.| illuminazione iluminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuito 7
 TOTERZE 7 | POT. NSIALLATA Fw 3 KA T R T R Y 3 K& 3 KA
CORRENTE DI_INPIEGO 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE V 240V 240 V 0 VvV 240 V 240V 240V
[ FATTORE DI CONTEMP-
— TINTERROTTORET | WARCA, PO T3 % 2 2 2 2P
CORR. NOMNAE A 16 16 16 16 16 16
| INTERV. MAGNFT. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA_ 10 In
| CORR, DFFER, __A_ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA 30 mA_ 30 mA__ 30 mA__
POT. DI INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
TR WA TR Taba RIS o RIS o RIS o RIS Tabo FRTS Tabo RIS
DRIERD ___mm s 25 $ 25 925 9% 425 825
S\ — 1) I K WK IE [} WK
SEZ. ARRNO mmm 2-5m ;%m 9.5m 9.5m 7_5m 2.5m
SEZ_PART. _ Nxmi 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA Di DISTRB. =S IN-S IN-S IN-S IN-S IN=S




SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO SQESP3

COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA
DA QUADRO foglio 4/4
CARICHI CONTINUITA]
,
CLIENTE

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999
D D

DESCRIZIONE . N

QUADRO ELETTRICO SQESPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

REVISION] -

GENERALE 1 2 4 5 7
DEFINIZIONE CARICO | CARIGH CONTINUTA prese (1) prese (2) prese (4) prese (3) prese (7)
N — LS T WA T W 3 WK T WA T W 3 WA T A T A
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16
ALIMENTAZIONE  V 00 VvV 240V 240 v 4 vV 240 V 240 v 4 vV 0 VvV
| FATTORE DI CONTENP.
— oizmEOTTORE] | WARCA TPO P » 2P % % 2P % %
CORR. NOMINALE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16
- | INTFRV. MAGNFT A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER, A 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA J0 mA 30 mA 30 mA
UL, D INIFRRUZ, K R ) (R Y ) R Y Tt
O | W TP T RIS W R B TRIS T TKTS W R W TRIS B TXTS
DIAMETRO mm 825 $25 825 825 $2 $25 825
AT PO, SIGA i.l!?]V—K %W—K %W—K i.l!?]V—K %W—K NOZV-K i(]mw_K
SWEZ, ARRNO Nanm ng 235 fn 2.5 L 2.5 o 235 fn 2.5 i 3% o 25 o
SEZ. PART. _ Nxmmgq 25 25 25 25 25 2.5 25
CADUTA Di TENS. X 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

FPROGETTISTA .

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRQO ELETTRICO QE6P3

CLIENTE :

Palazzo giustizia

A :
GIUGNO 1999

DA QUADRO
CARICHI NORMALI

4

foglio 1/4

Yy

DESCRZORE - o] W o o ) [ o]
QUADRO ELETTRICO QE6PT
SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA
REVISIOM! :
GENERALE prese prese prese prese prese prese prese
DEFINIZIONE CARICO | CARICHI NORMALI circuito 1 circuito 2 circuito 3 circuito 4 circuito 5 cireuito 6 circuito 7
[ OmNZE 1 | POL INSTAUNA K 9_KA 3_KA 3 KA 3 KA 3_KA 3 KA T KA T KA 3 KA
CORRENTE DI INPIEGO 50 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALUMENTAZIONE V. 00V %0V 240V 240V 240V 40V 240V 240V %0V
[ FATTORE DI CONTEWP
—_ TINTERRUTTORE] | WARCA TIP0__ 4p 2 2p 2p 2P %P 2 2p 2P
TCORR. NOMMAE A 30 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERY, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
30 mA_ 30 mA__ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA 30 mA
POT. DI INTERRUZ, KA [ 6 KA 6 K 6 K 6 K 6 Kh 6 KA 6 Kb 6 KA
[ [canaiizzaz. 1 | WARCA TIPO Tubo FRT5 Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FKTS Tubo FRTS Tubo FKT5 Tbo FRTS Tubo FKTS
DIANETRO mm 825 $25 $25 $25 825 825 82 $2
 Toaw T [P0, SBA NOV-K NOV=K NNV-K NOV-K NOV-K NOTV=K NONV=K NOTV=K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO Nxmmg 25 75 75 75 75 25 25 25
SEZ._PART. Mo 25 25 25 25 75 25 25 25
[ CADUTA DI TENS. % 1% T% TX TX 1% 1% Tx TX
SISTEMA DI DISTRB. -8 T-S TN-§ TN-§ IN-S IN-S TN-S TN-S




COD.UN/GEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6PS3

CLIENTE

Palazzo giustizia

A :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE6PT

DA QUADRO
CARICHI PRMLEG.

4

&7 77

Bl

D

Bl

foglio 2/4

V2

REVISIOM :
DEFINIZIONE CARICO | GENERALE iluminazione | illuminazione emerg.| illuminazione | flluminazione emerg.|  illuminazione  filuminazione emerg. iluminazione | illuminazione emerg.
CARICHI PRIVILEGIATI circuito 1 circuito 1 circuito 2 circuito 2 circuito 3 circuito 3 circuito 4 circuito 4
. — ALY N ) ) TR ) ) TR ML) TR TR
CORRENTE Di INPIEGO 5 A 16 16 16 16 16 16 16 16
ALINENTAZIONE  V 400 V 240 V 240V 240V 240 V 240 V 240 V 20 N 20 V
[ FATTORE DI CONTEMP.
— [INTEREUTTORE] | WARCA, TIFO _ ) 2 2p 2p 2 2 2 2 %
CORR. NOMINAE A 32 A 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERV, MAGNFT, A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
| CORR, DIFFER. __A_ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA _ 30 mA 30 mA
| POT. Y INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA
eI | VARG TR b TKTS Tibo KT Tubo TKT5 Tubo FRT5 Tubo TS Tibo TRTS o KT o TRTS
DRETRO mm 825 25 $25 $ 25 $2 825 825 825
N v m— S ) MWK RONK WK MK MK MWK MONK NON-K
LUNGHEZZA m 40 m 40 m 4 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ, ARRVO_Nxmmq 25 25 25 25 25 A 25 25
SEZ. PART. _ Nxmmq 25 25 25 25 25 25 25 25
CADUTA DI TENS. % 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEMA DI DISTRIB. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA -

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6PS3

CLIENTE

Palazzo giustizia

A :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QE6PT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

Bl

D

-

Bl

foglio 3/4

REVISIOM -
illuminazione | flluminazione emerg. illuminazione | flluminazione emerg. illuminazione iluminazione emerg.
DEFINIZIONE CARICO | circuito 5 circuito 5 circuito 6 circuito 6 circuito 7 circuto 7
MR | PO AR R T LY LY LY TR LY
CORRENTE. DI INPEGO 16 16 16 16 16 16
ALNENTAZDNE V %0V 240V 240V 240V W0V 0V
| FATTORE DI CONTEMP.
—__ TINTEREUTTORE] | WARCA, TIF0 _ 2 2P 2P 2 ) 2
CORR. NOWINAE A 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNFT, & CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 n CURVA 10 In CLRVA 10 In CURVA 10 Tn
[ GORR. DIFFER.___A_ 30 mh_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_
POT, DI INTERRUZ KA 6 KA 6 K 6 K 6 K 6 K 6 K
[ [CANATTZZRT. | | WARCA, TIFO Tubo FKTS Tubo FRTS Tubo FKTS5 Tubo FRT5 Tubo FKT5 Tubo FKT5
1 T 25 s %5 25 25 s 25 825
P - ; m— 0 ) NON-K NOTV=K NN-K NON=K NON=K NOV=K
LUNGHEZZA  m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m O m
SEZ. ARRNO Noammg 75 75 75 35 35 75
SEZ._PART, o 75 75 25 25 25 25
CADUTA 1 TE¥S. X T% % % % TX T%
SISTEMA DI DISTRE. IN-S N-§ Th-§ ™S TN-S IN-S




COD.UNIGEN-/

PROGETTISTA :

SCHEMA UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE

QUADRO ELETTRICO QE6P3

CLIENTE :

Palazzo giustizia

TA :
GIUGNO 1999

DESCRIZIONE .

QUADRO ELETTRICO QEGPT

SISTEMA DI DISPERSIONE A TERRA

DA QUADRO
CARICHI CONTINUITA|

4

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

foglio 4/4

REVISIOM/ -
GENERALE 1 2 3 4 5) 6 7
—— e prese (1) prese (2) prese (9 prese (1) prese (3 prese (6 prese (1)
T TOTENZE 7 | POL_INSTAINA Kw () M) M) M) TR TR TR T WA
CORRENTE DI INPIEGD 50 A 16 16 16 16 16 16 18
ALINENTAZIONE_V 00V P %0V %0V %0V %0V %0V %0V
| FATTORE DI CONTEMP.
—___ TINTERBUTTORE] | WARCA, TIPO__ Im) % % % % % % 2
CORR. NOMINAE A D A 16 16 16 16 16 16 16
INTERV. MAGNET. A CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In CURVA 10 In
[ CORR. DIFFER.__A_ 30 mA__ 30 mA__ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA_ 30 mA__ 30 mA
| POT. D INTERRUZ. KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA 6 KA KA
| WARCA, TIPO Tubo TKT5 Tubo TKT5 Tubo FKT5 Tubo FK15 Tubo FK15 Tubo FKT5 Tubo FKI5
[ DRHETRO _——mm (W5 (W5 (W5 925 025 25 82
Teav T [ TIPO, SKIA NOV—K NOIV-K NOIVK NOIVK NOIVK NOTV=K NONV=K
m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m
SEZ. ARRVO ommmg 75 75 75 75 75 75 75
SEZ_PART. _Nxmmg 25 25 25 25 25 25 75
CADUTA DI TENG, % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SISTEA DI DISIR. IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S IN-S




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
5 - QUADRO QEM1P1

Tipo involucro :
Armadio IP55 H =1800mm
variabile

Ingombro totale [mm] :
980 x 2100 x 471

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Pannello

Tipo laterale :

Pannello




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
5 - QUADRO QEM2P1

Tipo involucro :
Armadio IP55 H =1800mm
variabile

Ingombro totale [mm] :
980 x 2100 x 471

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Pannello

Tipo laterale :

Pannello




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
5 - QUADRO QEM3P1

Tipo involucro :
Armadio IP55 H =1800mm
variabile

Ingombro totale [mm] :
980 x 2100 x 471

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Pannello

Tipo laterale :
Pannello




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato : [~

N° di Disegno : =
R Fy = g g
g

Quadro :

57 QUADRO QEMIF2 el

g
Tipo involucro :
Armadio IP55 H =1800mm
variabile o
g
Ingombro totale [mm] :
980 x 2100 x 471 o
g
Tipo porta :
Cristallo
o
Tipo fondo :
Pannello
g
Tipo laterale :
Pannello
o
g
o




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
5 - QUADRO QEM2P2

Tipo involucro :
Armadio IP55 H =1800mm
variabile

Ingombro totale [mm] :
980 x 2100 x 471

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Pannello

Tipo laterale :
Pannello




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :
Coordinato : *
Ne° di Disegno : =
o
g
Quadro :
5 - QUADRO QEM1P3
o
g
Tipo involucro :
Armadio IP55 H =1800mm
variabile o
g
Ingombro totale [mm] :
980 x 2 100 x 471 o
g
Tipo porta :
Cristallo
o
g
Tipo fondo :
Pannello
g
Tipo laterale :
Pannello
o
Data : 25/07/2005
o
g
o
g
o
o
o]




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
5 - QUADRO QEM2P3

Tipo involucro :
Armadio IP55 H =1800mm
variabile

Ingombro totale [mm] :
980 x 2 100 x 471

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Pannello

Tipo laterale :

Pannello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE1P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE2P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE3P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE4P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE5P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE6P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE7P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE8P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE9P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE10P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE11P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE12P1

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE1P2

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE2P2

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE3P2

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE4P2

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :

Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQES5P2

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE6P2

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE7P2

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE8P2

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE1P3

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :

Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE2P3

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE3P3

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE4P3

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQES5P3

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE6P3

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :

Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE7P3

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQE8P3

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQEM1ST

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005
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Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQEM2ST

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005




Progetto :
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Disegnato :

Coordinato :

Ne° di Disegno :

Quadro :
12 - QUADRO SQEMS3ST

Tipo involucro :
Armadio IP55

Ingombro totale [mm] :

955 x 2 045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

Pannnello

Data : 25/07/2005
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